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 LA CONCEPTION, LA MODÉLISATION ET LA SIMULATION DU SYSTÈME 
VSC-HVDC OFFSHORE 
 




L'énergie éolienne est reconnue mondialement comme une technologie éprouvée pour 
répondre aux demandes croissantes d'électricité d'une manière durable et propre. En outre, ce 
vecteur d'énergie (vent) repère aussi avec une grande intensité en mer ce qui signifie une 
production accrue d'énergie. Notre but de recherche est de concevoir, modéliser et simuler un 
système VSC-HVDC offshore à base d’IGBT à trois niveaux à point neutre calé. 
L'acquisition optimale et l'agrégation de cette source d'énergie fait appel à la technologie des 
multi-terminales à haute tension à courant continu, basée sur des convertisseurs type source 
de tension connectés aux bornes des sources à courant alternatif. Pour favoriser ce système 
nous avons adapté un nouveau schéma principe de VSC-HVDC et une nouvelle commande 
basée sur le contrôle de la puissance générée par le parc éolien, sur la régulation de la tension 
continu et la synchronisation entre deux système (parc éolien-VSC HVDC). 
 
Cette commande est validée en utilisant la modélisation de la largeur d'impulsion par 
Matlab/Simulink.  
 
Les résultats de simulation montrent que notre système est stable avec une bonne qualité 
(THD< 5%) et un facteur de puissance élevé. 
 
Mots clés : VSC-HVDC, Éolienne offshore, Multi-terminal, Câble de transport d’énergie en 
continu, Machine synchrone, Contrôle du convertisseur de puissance multi-niveaux. 
 

 LA CONCEPTION, LA MODÉLISATION ET LA SIMULATION DU SYSTÈME 
VSC-HVDC OFFSHORE  
 




Wind energy is recognized worldwide as a proven technology to meet the growing demands 
of green sustainable energy. To exploit this stochastic energy source and put together with 
the conventional energy sources without affecting the performance of existing electrical 
grids, several research projects have been achieved. In addition, at ocean level, wind energy 
has a great potential. It means that the production of this energy will increase in the world. 
The optimal extraction of this energy source needs to be connected to the grid via a voltage 
source converter which plays the role of interface. 
To minimise losses due to the transport of energy at very long distances, the technology 
called High Voltage Direct Current based on Voltage Source Converter (VSC-HVDC) is 
used. 
To achieve this goal, a new topology is designed with a new control algorithm based on 
control of power generated by the wind farm, the DC voltage regulation and the 
synchronization between wind farm and VSC-HVDC (based on NPC). 
The proposed topology and its control technique are validated using the 
“MATLAB/Simulink program”. The results are promising, because the THD is less than 5% 
and the power factor is close to one. 
 
Keywords: VSC-HVDC, offshore wind farms, multi-terminal, power transmission, 
synchronous machine, control of power converter, multilevel converter.  
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La production de l’énergie, son transport ainsi que sa distribution, ont connu un très grand 
développement grâce à l’évolution rapide de l’électronique de puissance dans la dernière 
décennie. 
 
Dans ce développement considérable dans le domaine du transfert d’énergie basé sur les 
convertisseurs de puissance, les sources d’énergie renouvelable ont trouvé un passage facile 
pour s’intégrer avec les sources d’énergie conventionnelles. 
 
Notre province (Québec) possède une source importante de vent. Cependant, cette source 
d’énergie abondante peut soulever le défi du point de vue de la disponibilité d’énergie dans le 
cas de l’optimisation de son exploitation. L’importance de l’énergie future (énergie du vent) 
exige des réseaux stables, intelligents, efficaces et une garantie d’alimentation électrique 
auprès du consommateur. 
 
Dans les dernières années, l’être humain fait face aux nombreux défis qui menacent le 
développement durable du monde. En effet, la pollution et le problème des changements 
climatiques ont obligé les gouvernements de plusieurs pays du monde de procéder à 
l’approvisionnement et aux interventions nécessaires. Selon GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) :« la production des gaz à effet de serre, tels 
que : l’oxyde nitreux (N2O), le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4), est 
responsable de l’échauffement climatique à cause de l’évolution des combustibles fossiles» 
(GIEC, 2007). 
 
Au Canada, le niveau des émissions de gaz à effet de serre, en 2010, était de 692 
mégatonnes. De plus, le secteur de la production d’énergie est le plus grand producteur des 
gaz à effet de serre (80 %). 
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Afin de réduire l’émission des gaz à effet de serre, les pays prennent des mesures efficaces 
telles que la libération des marchés électriques et l’investissement sur l’utilisation d’énergies 
renouvelables, telles que : la géothermique, les photovoltaïques et l’éolienne. En fait, cette 
dernière est l’objectif global de notre travail. 
 
La production de l’énergie électrique dans l’avenir sera basée sur l’exploitation des sources 
renouvelables. Actuellement, l’énergie basée sur le vent est plus prometteuse et son 
exploitation à atteint un taux plus élevé (30-40 %). La capacité totale d’énergie éolienne 
installée dans le monde a atteint 74.22 GW jusqu'à la fin de 2006 avec une augmentation de 
25.6 % par rapport à 2005 selon World Wind Energy Association (WWEA). Cette capacité 
est due aux différents types d’éoliennes qui ont été conçus et développés dans les dernières 
années. Vu la consommation d’électricité mondiale et le prix de l’électricité qui ne cessent 
d’augmenter, l’agence internationale de l’énergie prévoie un taux de croissance annuel de 
consommation de 2.5 %. En plus, les émissions doivent être réduites de 20 % d’ici 2020 par 
rapport à 1990. Pour cette raison, l’énergie renouvelable devrait atteindre 20 % et aurait 
remplacé l’énergie à base de gaz à effet de serre. 
 
Au Québec, l’énergie éolienne de mer sera efficace et plus productive, parce que la vitesse 
moyenne du vent à la mer est plus élevée que la vitesse du vent aux sites terrestre (onshore).  
La création d’un parc éolien à proximité des habitations aurait des effets négatifs causés par 
les émissions sonores et plus de terrain. L’une de tendances concernant les parcs éoliens 
offshore est d’augmenter la distance du parc éolien. 
 
Une conséquence de cette tendance est que la puissance fournit par les parcs éoliens offshore 
doit être transportée sur de très longues distances pour établir la connexion sur le réseau de 
distribution. La solution la plus prometteuse pour le transport d’énergie électrique générée 
dans les parcs éoliens offshore est celui de VSC-HVDC puisqu’elle présente moins de pertes 
que le système CAHT, ainsi que les câbles à courant continu sous-marin ayant des impacts 
environnementaux réduits. Dans la littérature, les chercheurs ont présenté plusieurs 
configurations du système CCHT. Parmi celles-ci, on trouve la configuration LCC, mais à 
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cause de la complexité du système de contrôle, l’encombrement de la station de conversion et 
la présence d’harmoniques, le développement de l’électronique de puissance et l’apparition 
des systèmes VSC-HVDC ont pu résoudre le problème, ainsi que l’utilisation du système 
VSC-HVDC qui pourrait stabiliser le réseau CA aux points de connexion et prendre en 
charge la restauration du système en cas d’une défaillance.  
 
Le système VSC-HVDC fait l’objet de plusieurs recherches. Les convertisseurs 
d’électronique de puissances, les topologies à deux niveaux et les topologies multi -niveaux 
sont les axes de recherche dans ce domaine. 
 
Dans notre recherche, on propose une stratégie de contrôle dans l’objectif d’améliorer le 
rendement du système et d’augmenter sa fiabilité, en cas de perturbations (défaut, 
dysfonctionnement d’une ou plusieurs sources), ainsi que d’assurer la synchronisation entre 
le parc éolien et le système VSC-HVDC. 
 
La solution proposée est basée sur l’utilisation de la topologie à trois niveaux à point neutre 
calé, qui va résoudre plusieurs problèmes dans la conversion et le transport d’énergie 
éolienne offshore. 
 
L’objectif spécifique de ce mémoire est de mettre au point un système d’aide à la conception, 
la modélisation et la simulation d’un système VSC-HVDC à trois niveaux à point neutres 
calés à base d’une source d’énergie éolienne offshore ou les performances techniques, 
économiques et environnementales sont considérés dans notre recherche. Afin d’améliorer la 
capacité de transmission et de résolution des problèmes de la qualité de l’énergie, le 
fonctionnement du système éolien connecté au système VSC-HVDC doit être stable avec une 






Ce mémoire est organisé comme suit : 
 
• En premier lieu (chapitre 1) : une revue de littérature est menée afin d’identifier la 
problématique du système CCHT, les différentes méthodes de conception de la 
transmission d’énergie éolienne en CCHT et des solutions proposées pour ces 
problématiques; 
 
• Dans le deuxième chapitre : une explication des aspects technologiques d’un 
système VSC-HVDC, ses principales composantes, les principes de fonctionnement 
de VSC-HVDC, et la détermination des composantes à modéliser. 
 
• Dans le troisième chapitre : les modèles mathématiques de système VSC-HVDC à 
deux niveaux reliant deux réseaux et leur validité en les simulant avec le logiciel 
Mathlab. Ensuite une comparaison des résultats de simulation entre le système à deux 
niveaux et le système à trois niveaux. 
 
• Dans le quatrième chapitre : le chapitre est consacré à la modélisation de la 
machine synchrone et la commande de génération éolienne pour leur application dans 
un système de transmission de grande puissance en courant continu à haute tension 
(CCHT). Dans ce cas, la commande de régulation de la vitesse est réalisée par un 
convertisseur CC/CC tirant profit de la tension presque constante aux bornes du 
condensateur (démo Wind turbine). 
 
• Le cinquième chapitre : le modèle VSC-HVDC à trois niveaux à base d’un parc 
éolien offshore et un système multi-terminal sont proposés dans notre travail, qui 
traite le système VSC-HVDC (NPC) en utilisant le logiciel de simulation Matlab. 
 
Finalement, nous terminons par une conclusion générale qui synthétise notre travail et les 
suggestions pour l’avenir de recherche à suivre. 
 
 CHAPITRE 1 
 
 
REVUE DE LA LITTÉRATURE  
1.1 Introduction 
L’évolution future dans le monde risque cependant de modifier le besoin en puissance 
électrique et la durée d’utilisation d’une façon importante. C’est pourquoi, il convient de 
prévoir des transmissions hautes tension à courant continue pour éviter les surcharges des 
lignes électriques. 
La technologie haute tension à courant continu (CCHT) a été développée par l’ASEA dans 
les années 30 en Suède, comme application de transport de l’énergie électrique de grande 
puissance sur des longues distances. 
 
Le principe de fonctionnement peut être résumé comme suit : la puissance alternative fournie 
par une (ou plusieurs) source (s) d’énergie est dans un premier temps transformée en une 
puissance continue. Un convertisseur d’énergie CA/CC (redresseur) assure l’opération. La 
puissance continue transitée ensuite par l’intermédiaire d’un câble de transmission continue, 
un autre convertisseur d’énergie CC/CA (onduleur) transforme cette puissance continue en 
une puissance alternative. La puissance de sortie est délivrée au réseau urbain. 
 
Dernièrement, le Québec possède un très grand potentiel en énergie éolienne considéré 
comme deuxième système de production d’énergie électrique après la production 
hydroélectrique. 
 
Le système CCHT peut être relié par des sources alternatives conventionnelles ainsi que par 
des sources d’énergies renouvelables. 
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Par ailleurs, le système VSC-HVDC utilise une source d’énergie renouvelable (éolienne) qui 
a été réalisée dans le développement des semi-conducteurs de hautes puissances, en 
particulier avec l’apparition des transistors IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors). La 
conception du convertisseur de puissance est basée sur la technologie d’électronique de 
puissance moyennant de deux à plusieurs convertisseurs de puissance (CA CC CA) et des 
lignes de transmissions en continu. En outre, plusieurs chercheurs ont proposé dans ce 
concept différentes topologies et différents contrôles. Dans notre mémoire, on décrit 
l’évolution de la recherche liée à ce domaine (Jin, Fletcher et O'Reilly, 2010; Keliang et al., 
2008; Kong et Zhang, 2011) . 
 
Afin de valider le fonctionnement normal du système HVDC avec une source éolienne, on 
utilise pour la simulation le logiciel MATLAB (SimPower Systems) et même que des mises 
en défaillance, en garantissant un contrôle optimal.  
 
1.2 Systèmes CCHT et CAHT 
1.2.1 Choix et comparaison entre les systèmes CCHT/CAHT 
Le système (CCHT) n’est possible que dans des conditions dans lesquelles le coût des lignes 
à courant continu (CC) est inférieur à ceux des lignes à courant alternatif (CA), notamment à 
cause des stations de conversion d’énergie pour passer du courant alternatif au courant 
continu. De même, les lignes CC sont moins coûteuses que les lignes CA. Il est donc plus 
avantageux de choisir une ligne CC plutôt qu’une ligne CA qui n’est pas une solution 
techniquement et/ou économiquement acceptable selon Paola Bresesti, (Paola Bresesti, 
2009)(Bresesti et al., 2007), qui explique l’évolution et l’analyse de l’impact d’un parc de 
100 MW qui est notre but de la recherche. Lorsque l’utilisation des distances supérieure à 
quelque dizaine de kilomètres, c’est notamment le cas de la plupart des câbles sous-marins 
(Fujimori et al., 1996; Oudin et Tellier, 1966). 
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Généralement, les lignes de transmission à haute tension en courant continu (CCHT ou 






Figure 1.1 Coût d'une transmission en fonction de la longueur d'une ligne 
Tirée d’ABB (2009) 
 
 
D’après la figure 1.1, donnée par (ABB, 2009) nous constatons que le coût d’une ligne à CC 
est moins élevé que celui d’une ligne à CA, si la longueur de la ligne dépasse 50 km. 
 
1.2.2 Avantage d’un système de transmission à CC à haute tension  
La haute tension à courant continu est employée afin de réduire l’énergie perdue dans la 
résistance des fils. Pour une quantité de puissance donnée, une tension plus élevée avec une 





Dans un certain nombre d’applications, le système CCHT est plus efficace que celui du CA,  
cette évaluation est basée sur les données suivantes : 
1) Câble sous-marin, où la capacité élevée cause des pertes additionnelles à CA; 
2) L’installation des capacités dans les situations où les fils sont additionnels est 
coûteuse; 
3) Permettre le transport d’énergie entre les systèmes de distribution à CA non  
synchronisé (différentes fréquences); 
4) Utilisation de la totalité de la section, l’effet pelliculaire (Kyung Suk, 2000) (effet de 
peau) n’existant pas en courant continu; d’où la possibilité d’utiliser une intensité plus 
élevée pour une même section utilisée en courant alternatif; 
5) Meilleure utilisation de l’isolation, le gradient de potentiel pouvant être plus élevé en 
courant continu qu’en courant alternatif. D’autre part, l’isolation est prévue pour la 
tension nominale et non pour la tension crête; d’où la possibilité de choisir une tension 
plus élevée pour une même ligne. L’intensité et la tension étant plus élevées, la 
puissance transportée par la même ligne (en CA) sera plus importante en courant 
continu; 
6) La conduite de la puissance du régime continue peut se faire indépendamment de la 
puissance installée dans deux réseaux non liés; 
7) Possibilité de supporter la puissance rapidement en cas de perturbations; 
8) Optimisation de conducteurs : Deux conducteurs pour le système bipolaire et un 
conducteur pour le système mono-polaire (Corsi, Danelli et Pozzi, 2002); 
9) La liaison CCHT(HVDC) dans une interconnexion constitue une barrière contre la 
propagation du défaut en cascade, à travers un réseau en courant alternatif (la 
puissance réactive n’est pas transmissible en CCHT). 
 
Les réseaux reliés par une ligne à courant continu ne sont pas obligatoirement à la même 
fréquence selon (Giddani et al., 2009), alors qu’ils doivent être en courant alternatif. 
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1.2.3 Transmission CCHT 
L’énergie électrique est généralement transportée par trois phases de courant alternatif (CA). 
Néanmoins, la recherche sur la technologie de transmission CC n’a jamais été abandonnée. 
Cependant, l’un des domaines d’intérêt était la soupape de mercure à vapeur, qui pourrait 
rectifier le courant alternatif afin de transmettre les puissances. Noter aussi que, le système 
CCHT peut porter plus de puissance par conducteur, parce que, pour une estimation de 
puissance donnée, la tension constante dans une ligne à CC est inférieure à la tension 
maximale dans une ligne à CA. 
 
Dans les années 70, les thyristors de forte puissance (Chinthavali, Tolbert et Ozpineci, 2004) 
ont été développés comme des vannes de mercure à arc. En effet, la tension des valves à 
thyristors peut être augmenté, simplement en connexion série des thyristors. Il était donc 
facile d’atteindre des puissances très élevées, ce qui signifiait un grand pas en avant pour la 
transmission CCHT. Entre autre, le thyristor à valves ne souffre pas des inconvénients de 
vannes de mercure à arc, telles que la nécessité de révisions fréquentes et des fuites de 
mercure. Après les années 70, une nouvelle technologie CCHT est née suite à l’apparition 
d’IGBT (Hirachi et al., 1996). D’ ailleurs, cette technologie a été introduite dans un bâtiment 
en tant que bloc principal des vannes d’une nouvelle génération de convertisseurs CCHT. 
 
1.2.4 Convertisseurs de puissances 
Le (IGBT) est maintenant employé en raison de sa commande qui est simple et de son coût 
plus réduit. La principale différence entre les thyristors et les transistors IGBT, vis-à-vis le 
fonctionnement du convertisseur de puissance, est la capacité de désamorçage (turn-off)(Bo 
et al., 2002) de ces derniers. Cette différence fondamentale a complètement révolutionné le 
système CCHT. Pourvu que, l’utilisation d’IGBT exige un changement complet de 
disposition, l’intégration et la conception des stations de conversion ont grandement élargie 
la gamme des applications de la transmission CCHT. 
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1.3 Systèmes de conversion d’énergie 
Il existe deux systèmes de conversion d’énergie CCHT : le système VSC-HVDC (Lee et al., 
2010; Nguyen, Rudion et Styczynski, 2010), qui est un convertisseur source de tension et 
celui de convertisseur du courant SCC-HVDC, qui est moins souple et encombrant par 
rapport au VSC. Dans notre recherche, nous avons utilisé un convertisseur d’énergie source 
de tension (VSC-HVDC). 
 
1.3.1 Système convertisseur à commutateur LCC  
(Line Commutated Converters) 
Les convertisseurs à commutation de ligne (LCC), dont les éléments de base sont des 
thyristors, ont été développés dans les années 50. À cette époque, les thyristors étaient à 
vapeurs de mercure, tandis qu’actuellement ce sont des composants d’électroniques de 
puissance basés sur le silicium et se basent sur une technologie très assurée et stable. En 
effet, les LCC sont adaptés pour le transport de grandes quantités d’énergie au niveau de la 
tension la plus élevée. Toutefois, ce système nécessite d’importants réseaux en amont et on 
aval et permet la circulation de flux de puissance dans les deux sens. D’un autre côté, des 
filtres et des bancs de condensateur sont nécessaires pour la compensation de la puissance 
réactive et pour atténuer les harmoniques de courant générés par les convertisseurs. 
 
1.3.2 Système VSC (Voltage Source Converter) 
La conversion d’énergie basée sur VSC utilise l’électronique de puissance moderne, telle 
que : IGBT, MOSFET, GTO, etc. Cette technologie est développée à la fin des années 90 est 
en train de se diffuser dans le monde entier, grâce à son coût compétitif et à sa plus grande 
simplicité. Cette technologie ne nécessite pas de réseau fort en amont et en aval (aucune 
nécessité de compenser le réactif par des moyens extérieurs) et elle est très intéressante pour 
acheminer par voie terrestre, l’énergie produite par les éoliennes en haute mer. En outre, les 
applications actuellement en cours sont relatives à des puissances inférieures à 350 MW 
(Gencoglu, Tor et Tanidir, 2011). 
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1.3.3 Configurations d’une transmission à courant continu sous plusieurs 
catégories 
Les systèmes CCHT peuvent être classifiés en plusieurs catégories : 
 
1)  La liaison monopôle : dans une commune configuration (monopôle), une des bornes 
du redresseur est mise à la Terre, l’autre borne est reliée à une ligne de transmission. Le   
problème de cette configuration est : 
•     le retour d’électrodes en eau de mer peut produire le chlore; 
•     le courant non équilibré provoquant un champ magnétique (Kikuchi et al., 2010) ce qui  
    en résulte des problèmes de navigation pour les bateaux passants au-dessus des câbles  
   sous-marins. 
2)  Transmission bipolaire : c’est une transmission par deux conducteurs chacun à un 
potentiel par rapport à la terre avec une polarité opposée. Cette transmission a des 
avantages suivants : 
•    moins d’effet sur l’environnement, et réduction des pertes (retour de la terre) 
•    lorsqu’il y a un défaut sur une ligne, la moitié de puissance peut continuer à être   
    transmise en utilisant les électrodes installées à chaque extrémité de la ligne, en plus de  
   fonctionner comme le système mono-polaire. 
3)     Les liaisons dos-à-dos ``back-To-back``, 
4)     Les liaisons entre deux terminaux, 
5)     Les liaisons multi-terminales. 
 
Nous allons à présent brièvement décrire chacune de ces catégories : 
 
La liaison CCHT est constituée de trois éléments : un redresseur, une ligne de transmission à 
courant continu et un onduleur. Généralement, le redresseur et l’onduleur sont symétriques et 
réversibles; c’est-à-dire, qu’ils peuvent échanger leur rôle (Thomas, Poullain et Benchaib, 
2001) (figure 1.2) et ils sont majoritairement réalisés avec des IGBT. Ces systèmes de 

















1) Pour transporter des puissances très importantes sur des longues distances : le système 
CCHT permet de transporter, sur de longues distances, des puissances souvent très 
élevées peuvant atteindre des centaines de MW. Le cout élevé de l’électronique de 
puissance est compensé par deux avantages décisifs : 
•    deux conducteurs sont nécessaires, au lieu de trois, en tension alternative ce qui peut  
   compenser surtout pour les longues distances. 
•    au-delà d’une certaine distance, les chutes de tension le long d’une liaison alimentée en  
   courant alternatif sont trop importantes. 
 
2) Changement de fréquence : la synchronisation de fréquence n’est pas prise en  
     considération; 
3)     Contrôle du transfert de puissance : le contrôle du transfert de puissance entre deux 
         parties d’un réseau électrique. Or, les équipements CCHT destinés à cette application    
         ne comportent généralement pas de ligne de transmission, et les deux extrémités sont   
         sur le même site ou:dans le cas du CCHT dos à dos . 
 
Figure 1.2 CCHT basé sur la technologie VSC avec des IGBT 
13 
1.3.4 Systèmes CC dos à dos (Back-to-Back) 
Dans un système de transmission de puissance dos à dos, le redresseur et l’onduleur sont 
d’une part localisés dans une même station et sont liés par une ligne continue de quelques 
mètres. D’autre part, ils sont reliés par l’intermédiaire d’une inductance en série pour les 
convertisseurs CSC (Flourentzou, Agelidis et Demetriades, 2009)(figure 1.3). Ou d’un 

























Figure 1.3 Système HVDC à base CSC 
Figure 1.4 Système CC (dos-à-dos) 
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Cette catégorie de système est couramment utilisée pour interconnecter deux systèmes AC 
asynchrones, pouvant soit opérer à des fréquences nominales différentes, soit en mode sans 
synchronisation (Huang et al., 2003), en couplant deux réseaux de la même fréquence 
nominale. Au Québec, nous pouvons localiser la même technologie pour les interconnexions 
aux réseaux (SQEP, 1999) de Nouvelle-Angleterre, de New Yourk, du Nouveau-Brunswick 
et de l’Ontario. 
 
1.3.5 Transmission de l’énergie à CC entre deux terminaux 
Les transmissions CC entre deux terminaux peuvent être bipolaires ou mono-polaires. Une 
configuration mono-polaire est montrée dans la figure 1.5, elle utilise un seul conducteur et le 
chemin de retour est assuré par la terre ou par l’eau. Les considérations économiques 
conduisent souvent à privilégier ces systèmes dans le cadre de transmission par câble. Cette 
configuration peut aussi être la première étape dans la conception d’un système bipolaire. À 
la place d’un retour par la terre, un conducteur métallique à basse tension peut être utilisé 
lorsque la résistivité de la terre est trop importante, ou encore, lorsque les interférences avec 












Figure 1.5 Configuration mono-polaire CSC ou VSC 
suivant la présence d'inductances 
ou de condensateurs 
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1.3.6 Transmission multi-terminale 
Les liaisons multi-terminales (CCMT) pourraient être beaucoup plus attachantes, et ce, afin 
d’exploiter pleinement les avantages économiques et techniques de la technologie CCHT 
(Bakken et Faanes, 1997) (Long et al., 1985). 
 
Les systèmes CCMT présentent trois configurations : 
 
1) Liaisons parallèles; 
2) Liaisons séries (utilisation des convertisseurs CSC uniquement); 
3) Liaison hybride (série + parallèle). 
 
La liaison parallèle est utilisée pour les stations de grande capacité et les convertisseurs 
opèrent tous à la même tension CC nominale (Lefebvre et al., 1991). Les connexions peuvent 


















Figure 1.7 Connexion maillée 
 
 
1.4 Convertisseur source de tension (VSC-HVDC) 
Le système sous étude est composé d’un parc éolien comme source de puissance et un réseau 
infini, connecté à une ligne de transmission via deux condensateurs de lissage et de 
convertisseurs VSC. 
 
La technologie de transmission VSC-HVDC est encore en évolution. Le premier parc 
offshore en VSC-HVDC a été installé dans la mer du Nord en 2005. Toutefois, cette 
application pour les parcs éoliens offshore reçoit beaucoup d’intérêt dans la recherche, ce qui 
peut offrir le contrôle de puissance et faire contrôler le flux en boucle. L’avantage major de 
la transmission VSC est sa capacité à contrôler indépendamment la puissance réactive dans 
les deux terminaux, ainsi la facilité de connecter plus de deux convertisseurs CC au même 
réseau. Par contre, les pertes en puissance et les coûts d’investissement sont plus élevés par 










































Figure 1.9 Diagramme de phase 




À la fréquence fondamentale, la figure 1.9 montre le phaseur du système avecδ angle entre 
la tension phaseur lU  et la tension vU  à la fréquence nominale. Selon les figures 1.8 et 1.9, 
nous pouvons présenter les puissances actives et réactives ( P et Q ) aux bornes du système 
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1.4.1 Topologies des convertisseurs 
Il existe trois grandes catégories de topologie adaptée à la transmission en CC. 
 
1) Topologie deux niveaux; 
2) Topologie multi-diode serrée; 
3) Topologie multi-condensateur flottante. 
 
1.4.1.1 Topologie à deux niveaux 
Cette topologie, qui est caractérisée par une large gamme de niveaux des puissances, peut 
même dépasser 50 MVA. Comme application, elle est utilisée pour compenser la puissance 
réactive. Pour améliorer la qualité de la production, les interrupteurs sont contrôlés par la 
modulation de largeur d’impulsion (MLI) et les pertes de commutation sont réduites à un 
















Figure 1.10 Une phase d'un convertisseur à deux niveaux 
 
 
Avantages et Inconvénient de la topologie à deux niveaux  
Parmi les avantages de ce type de topologie, nous citons :  
 
• circuit simple; 
• des petits condensateurs à courant continu; 
• faible encombrement. 
 
L’inconvénient majeur de cette topologie est la tension de blocage élevée des semi-
conducteurs. 
 
1.4.1.2 Convertisseur multi-niveaux (diode serrée) 
Il utilise un certain nombre de condensateurs à courant continu en série et des diodes 
supplémentaires, (la Fig. 1.11 montre une phase de circuit à trois niveaux). La modélisation 
de largeur d’impulsion servit pour contrôler les interrupteurs et peut être utiliser pour 














Figure 1.11 Convertisseur à trois niveaux (Diode serrée) 
 
 
Avantages de la technologie à multi-niveaux 
Les avantages de la topologie à multi-niveaux (diodes serrées) sont : 
• raisonnablement petits condensateurs à courant continu; 
• faible encombrement; 
• bonne forme d’onde CA. 
 
Inconvénients de la topologie multi-niveaux 
Par contre, les inconvénients sont : 
• la difficulté de stabiliser les tensions CC du condensateur; 
• la complexité des circuits augmente en fonction du nombre de niveaux. 
 
1.4.1.3 Topologie des condensateurs flottante 
La topologie des condensateurs flottants (Meynard et Foch, 1992; Xiaomin, Corzine et 
Familiant, 2002) à courant continu (figure 1.12), ne possède pas des diodes supplémentaires, 




Figure 1.12 Topologie à trois niveaux (Condensateur flottante) 
 
 
1.5 Source d’énergie renouvelable éolienne 
1.5.1 Introduction 
En 2010, la production d’électricité d’origine renouvelable, dans le monde, atteint 4158.5 
TWh, correspondant à 19.6 % de la production mondiale en électricité. Dans la même année, 
l’énergie éolienne atteint 1.6 % de la production mondiale et 8.3% de la production électrique 
d’origine renouvelable en 2010 (énergies-renouvelables, 2011).  
 
Cette énergie est produite à partir du vent qui est inépuisable, ce vent est dû indirectement à 
l’ensoleillement et la déférence de la température. L’énergie récupérée par la turbine fait 
tourner le rotor de la machine. Ensuite, un convertisseur d’énergie mécanique (réducteur) 
réduit la vitesse de la turbine ainsi que la machine électrique travail selon le mode 







Figure 1.13 Différentes structures de production 
électriques en 2010 









Tableau 1.1 Production électrique par source et la structure par origine  
renouvelable en 2010 





Une analyse détaillée sur la production d’énergie éolienne dans la période de 2000-2010 
selon le rapport de GWEC à montrer que cette énergie atteinte 27.1% par an, en moyenne, 





Figure 1.14 Taux de croissance annuel de différent système  
de production d'énergie 
Tirée de l’énergies-renouvelables (2011) 
 
 
Le Canada, en 2011 est devenu le neuvième pays producteur d’énergie éolienne au monde, 
selon l’Association Canadienne de l’Énergie Éolienne (ACÉÉ). En effet, il produit environ 
5300 MW. Néanmoins, mais la chine passe, en même année, au premier rang des producteurs 
d’énergie éolienne au monde, selon les statistiques du GWEC (ACTU-environnement, 2011). 
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1.5.2 Faisabilité de parc éolien offshore 
La faisabilité est une étape indispensable avant l’installation. Elle assure que le projet est 
réalisable, prenant en compte la distance entre les éoliennes qui seraient espacées de 
plusieurs centaines de mètres. Les principales étapes de faisabilité sont énumérées comme 
suit :  
  
1.5.2.1 Étude technique  
Cette étude peut être réalisée avec l’engagement de tous les acteurs locaux, ainsi que l’étude 
de vent, le raccordement électrique, les fondations, l’orientation et le nombre des machines à 
installer, afin d’extraire le maximum de puissance. 
 
1.5.2.2 Étude d’impact  
L’étude de l’impact est la phase amont de développement d’un parc éolien, elle évalue 
l’impact environnemental, qui est nécessaire à la demande d’occupation maritime : des zones 
maritimes réglementées, des parcs naturels marins où des zones de navigations. 
 
1.5.2.3 Financement et la maintenance  
Le coût de l’investissement et de la maintenance varie selon la taille, la profondeur d’eau et 
l’emplacement du parc éolien offshore. Le parc éolien a besoin d’un centre de surveillance, 
de suivi et d’entretien. 
 
1.5.3 Principe de fonctionnement 
Les turbines éoliennes produisent de l’énergie en convertissant l’énergie cinétique produite 
par les pales en une énergie mécanique appliquée sur l’arbre du rotor. Or, ce dernier capte 
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l’énergie du vent puis entraine le générateur qui produise l’énergie électrique. Un schéma de 





Figure 1.15 Schéma principe d'éolienne à axe vertical 
Tirée de WIKIPEDIA (2009) 
 
 
1.5.4 Mise en service d’éolienne 
Les turbines sont fiables et ayant une exploitation élevée de l’ordre de 98 % de l’énergie 
électrique. Néanmoins, faire transporter l’énergie électrique fournit par les éoliennes est un 
processus très compliqué. Les turbines entrainent parfois l’instabilité de réseau. Cette 
instabilité peut être limitée en utilisant les systèmes de contrôle permettant la synchronisation 
entre les différentes sources d’énergie du système, le transport et la distribution. 
 
La quantité d’énergie électrique produite par une turbine dépend de son type, de sa taille ainsi 
que son emplacement. 
 
Dans le cas des vitesses du vent supérieures à 25 m/s, les anciennes turbines s’arrêtent 
progressivement, afin de ne pas causer une surcharge ou des défaillances de matériels. En 
outre, les dernières générations d’éoliennes sont bien contrôlées en changeant l’angle de 
calage en cas de vent très fort, ce qui garantit une continuité de production d’électricité. 
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1.5.5 Types des turbines éoliennes 
Dans le domaine de la conversion d’énergie éolienne en énergie électrique, les technologies 
de la turbine d’éolienne utilisées sont généralement répartit en deux catégories, selon l’axe de 
sa rotation (vertical ou horizontal).  
 
1.5.5.1 Turbines éoliennes à axe vertical  
Les turbines éoliennes à axe vertical (EDILEC, 2012) (figure 1.16) ont un axe de rotation 
vertical par rapport au sol. En effet, ces turbines ayant un fort couple de démarrages et 
tournant à faible vitesse n’ont pas besoin d’orientation en fonction de la direction du vent. 
Néanmoins, ce type d’éoliennes présente plusieurs inconvénients tels que : les problèmes 
mécaniques, la nécessité d’un dispositif de démarrage, rendement aérodynamique inférieur 
aux axes horizontaux et Cp nécessite l’optimisation de la vitesse de rotation, par rapport à la 





Figure 1.16 Turbine à axe vertical 
Tirée d’EDILEC (2012) 
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1.5.5.2 Turbines éoliennes à axe horizontal 
Ces turbines sont plus dominantes aujourd’hui en bipale ou tripales comme la montre la 
figure 1.17. L’avantage de ce type est que, dans les fortes puissances, on évite l’orientation 
de système mécanique. D’un autre côté, l’inconvénient réside dans la fatigue agrandissant 





Figure 1.17 Turbines éoliennes à axe horizontales a) tripales b) bipales 
 
 
Le tableau (1.2) propose une classification des turbines éoliennes selon le diamètre de leurs 






Tableau 1.2 Classification des turbines éoliennes 
 
Échelle Diamètre de l’hélice Puissance délivrée 
Petite Moins de 12 m < 40 KW 
Moyenne 12 m à 45 m De 40 KW à 999 KW 
Grande 46 m est plus 1.0 MW et plus 
 
 
1.6 Machines électriques 
Plusieurs machines électriques sont utilisées pour produire l’énergie électrique d’origine 
éolienne. Premièrement, une étude bibliographique sur les éoliennes a été élaborée grâce aux 
diverses références. Deuxièmement, une étude comparative entre les machines synchrones et 
leurs avantages et inconvénients. Finalement, une présentation de modèle de machine 
synchrone qui a été proposé. Dans ce qui suit, nous présentons une analyse et principe de 
fonctionnement. 
 
L’étude bibliographique présente une étude générale sur les machines synchrones/ 
asynchrones et leur principe de fonctionnement. 
 
La machine asynchrone a vu son apparition dans les dernières années du 19ème siècle, mais 
rarement utilisée, à cause de l’auto excitation. En plus, le générateur a besoin de l’énergie 
réactive. Dans ce sens, plusieurs recherches ont été basées sur la régulation et l’auto-
excitation de la machine asynchrone. 
 
1.6.1 Principe de fonctionnement d’un générateur asynchrone 
Toute machine qui produit l’énergie électrique est tournante en vitesse asynchrone. L’énergie 
mécanique produite par le rotor est récupérée par le stator. Dans les générateurs asynchrones, 
le couple et le courant influencent le mode de fonctionnement de la machine. En effet, 
lorsqu’il y a une discontinuité de courant et couple, la machine asynchrone passe du mode 
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moteur à celui de générateur. À cause du glissement, la machine change de sens de rotation 
c’est-à-dire tourne plus vite que la vitesse de synchronisme. 
 
Les différents générateurs asynchrones : 
 
1.6.1.1 Générateur asynchrone à rotor bobiné (WRIG)  
Ce générateur peut être magnétisé par le stator comme par le rotor et la tension appliquée à 
ce dernier peut être commandée par un convertisseur de puissance (figure 1.18) (Zhang, 






Tirée deZhang, Tseng et Nguyen (2008) 
 
 
1.6.1.2 Générateur asynchrone à cage d’écureuil (SCIG)   
Ce générateur est beaucoup utilisé dans les éoliennes en raison de sa robustesse, de son faible 
coût, de l’absence de balais-collecteurs ainsi que de la simplicité de la configuration de son 
système qui permet de limiter le coût d’entretien de la machine. L’inconvénient de ce 
Figure 1.18 Générateur asynchrone à rotor bobiné 
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générateur réside dans sa demande de puissance réactive qui est compensée par la connexion 

















1.6.1.3 Générateur asynchrone à double alimentation   
C’est un générateur à forte croissance dans le secteur des turbines éoliennes qui a un stator 
relié directement au réseau ainsi que le rotor est connecté à un convertisseur de source de 
tension (figure 1.20) (Yi et al., 2010). Les avantages de la machine MADA sont : sa capacité 
de découpler la commande des puissances actives et réactives, et d’échanger avec le réseau la 
puissance réactive pour commander la tension (Feltes et Erlich, 2007). En effet la MADA 
permet un fonctionnement en génératrice hypo-synchrone et hyper-synchrone. Mais son 








igure 1.19 Éolienne à base de générateur 















1.6.2 Principe de fonctionnement d’un générateur synchrone 
 
Machine synchrone : est une machine qui tourne à la vitesse de synchronisme, sachant que 
son champ magnétique du rotor doit être généré par le circuit d’excitation ou par aimants. 
Cela signifie que le champ magnétique est fixé par rapport au rotor dans l’état permanent qui 
impose une vitesse de synchronisation. À mentionner aussi que, la vitesse synchrone d’un 
générateur est fonction du nombre de pôles et la fréquence d’alimentation de la machine. 
 
La machine synchrone possède deux modes de fonctionnement, mode génératrice, qui 
produit le courant électrique, et mode moteur qui fait tourner le rotor. 
 
La puissance de la machine varie de quelques Watts pour les moteurs jusqu’à plusieurs 
mégawatts pour les générateurs de grandes puissances. On distingue deux grandes parties 
dans la machine : d’une part, le stator, qui est une armature fixe et portant des enroulements 
triphasés en produisant un champ magnétique, créant ainsi un couple électromécanique. 
D’une autre part, le rotor mobile qui tourne à l’intérieur du stator et génère le champ 
d’induction. Cependant, il existe trois types de rotor : les rotors à aimant permanent, les 
rotors bobinés à pôles lisses, et les rotors bobinés à pôles saillants. 
 
Figure 1.20 Système de la machine MADA 
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1.6.2.1 Machine à pôle lisse  
L’enroulement inducteur dans les machines à pôles lisses est placé dans des encoches suivant 
l’axe de machine. Cette méthode donne un système mécanique équilibré. Les machines à 
pôles lisses sont utilisées en grandes vitesses (1200 à 3000 tours/minute) avec des turbines à 
vapeur. 
 
1.6.2.2 Machine à pôles saillants  
Les rotors dans ces machines comportent une roue sur laquelle sont fixés des noyaux 
magnétiques, séparés physiquement et entourés d’une bobine. Ces machines sont adaptées à 
l’entrainement par turbine hydraulique par diesel ou par turbine éolienne. Cette machine est 
la base de la production d’énergie dans notre mémoire. 
 
1.6.2.3 Machine synchrone à aimant permanent 
La  figure 1.21 (Thongam et al., 2010), montre le système complet d’une éolienne à base de 
générateur synchrone à aimant permanent, son rotor se compose d’aimants permanents. 
Ainsi, pour produire du courant, l’éolienne fait tourner le rotor : en tournant son champ 



















1.7 Taux de pénétration du vent  
Le taux de pénétration (Liew et Strbac, 2002), est relié à la puissance produite par le 
générateur et la puissance totale du système (Pwind/Ptotal). Il détermine les composants et la 









Figure 1.21 Schéma principe de l'éolienne relié au réseau par l'intermédiaire du 
système de conversion et du contrôle 
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1.8 Carte conceptuelle du système VSC-HVDC offshore 
Nous avons conçu le système par une carte conceptuelle qui contient des différentes sources 
d’énergies. Le cheminement tracé du système respecte bien le principe «pour le bien et pour 





Figure 1.22 Carte conceptuelle du système VSC-HVDC offshore 
 
 
À la fin de cette carte nous avons choisi le système VSC-HVDC offshore qui répond aux 




Dans le contexte de la production d’énergie électrique d’un parc éolien offshore et la 
transmission VSC-HVDC, nous avons fait plusieurs recherches bibliographiques de 
déférentes topologies de système de la transmission haute tension à courant continu ainsi que 
des déférentes génératrices utilisées dans les turbines éoliennes. Par conséquent, ceci nous a 
amenés à choisir le système VSC-HVDC, d’un coté à base d’IGBT en trois niveaux à point 
neutres calés, dans la transmission d’énergie électrique et la machine synchrone à pôle 
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saillant dans la génération d’énergie. Dans l’autre côté, la simplicité et l’efficacité du système 
à trois niveaux et la robustesse de la machine synchrone dans la production d’énergie et 
surtout dans la mer, font ensemble la principale raison de notre choix. 
 
Aussi dans ce chapitre, nous avons mentionné les caractéristiques techniques, économiques 
et environnementales des formes de transmission et de production d’énergie électrique ainsi 
que les formes d’énergie renouvelable les plus utilisées dans le monde. L’évolution rapide du 
secteur d’énergie et sa mondialisation sont fortement associées aux problèmes 
d’environnement résultant de l’utilisation de cette énergie. 
 
Finalement, les dernières tendances des développements dans le système de production 
d’énergie éolienne marine (offshore) et la transmission avec le VSC-HVDC à trois niveaux à 
base d’IGBT sont aussi présentées dans ce travail. 
   
 
 





HVDC Light, est une nouvelle génération de liaison haute tension à courant continu (CCHT) 
(Weimers, 1998) utilisant des convertisseurs électroniques à source de tension commandée 
en modulation de largeur d’impulsions (MLI) en haute fréquence à l’aide des transistors 
bipolaires à grille isolée «IGBT ». Ce dispositif garantit un réglage rapide et indépendant des 














Figure 2.1  Schéma de transmission HVDC 
 
 
HVDC Light permet de transmettre également la puissance souterraine ou sous-marine, aussi 
sur les longues distances. Il offre de nombreux avantages environnementaux, y compris 
l’invisibilité des lignes électriques, les champs électromagnétiques neutres, câbles sans huile 
(câble sec) et stations de conversion compacte. 
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Les caractéristiques de station de la conversion HVDC Light (Figure 2.2) et plages de 
puissance en configuration symétrique unipolaire sur liaisons câblées (ABB, 2009) sont 





Figure 2.2 HVDC Light et plages de puissance 
Tirée d’ABB (2009) 
 
 
2.2 Parc éolien et HVDC Light  
L’exploitation d’un parc éolien connectée à un système VSC-HVDC Light diffère de celle de 
parc éolien relié par la transmission CA, c’est une très bonne solution dans les grandes 
distances et surtout lorsque les défauts survenant sur les lignes à CA, ne perturbent pas les 
aérogénérateurs, tout comme les défauts se produisant dans le parc éolien ne dégradent pas 
les performances du réseau à CA. 
 
2.3 Stabilité de HVDC Light 
HVDC Light fait maintenir le synchronisme des activités du réseau en contrôlant 
l’augmentation ou la réduction rapide de puissance. En phase de défaut, le flux de puissance 
peut être suffisamment retardé par l’inversion immédiate du transfert pour limiter 
l’accélération du rotor. De même, cela peut améliorer la stabilité transitoire en obligeant les 
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convertisseurs de fournir un compliment d’énergie réactif, et corriger la tension après 
l’élimination de défaut.  
 
2.4 Éléments de HVDC Light  
Les systèmes HVDC Light sont composés des liaisons entre plusieurs éléments (Sources de 
puissance (éolienne), transformateurs, filtre, convertisseurs, lignes de transmission, charges, 
et réseau). Par conséquent, nous pouvons les décrire comme un ensemble d’interconnexions 
entre des quadripôles. Seuls les transformateurs sont situés à l’extérieur du bloc de 
conversion, mais les composants ne sont pas tous affichés. Dans le côté du CC, on doit 
prendre en considération l’inductance qui réduit les harmoniques, généralement très petites, 
mais elle influe le taux de changement de courant, donc sur la dynamique à CC.  
 
2.4.1 Transformateur 
Le transformateur est un élément important dans un système CCHT. Les transformateurs sont 
des convertisseurs qui permis de modifier les valeurs de la tension et l’intensité, aussi 
présentent des pertes élevées, en raison des courants harmoniques ils sont soumis, à des 
niveaux élevés de vibration causés par la base en raison de petits composants du courant 
continu. Souvent, les transformateurs sont équipés d’un chargeur de prises pour augmenter la 
gamme de puissance réactive. 
 
2.4.2 Réactances en phase 
La réactance en phase constitue l’élément très important dans la modélisation VSC-HVDC 
du côté CA du convertisseur. C’est un grand, élément inductif avec une faible résistance. Son 
but est de contrôler la puissance active et réactive. En outre, il empêche les signaux hauts 
fréquence de propager vers le transformateur. La taille de la réactance en phase détermine le 
comportement dynamique du côté CA du convertisseur. 
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2.4.3 Condensateurs CC 
Les condensateurs à courant continu stabilisent la tension côté convertisseur à CC. Ils sont 
des éléments les plus importants dans le circuit à CC : Ils stockent l’énergie, pour le bon 
fonctionnement de VSC-HVDC. La tension continue est maintenue dans une fourchette 
étroite en cas de charge ou décharge des condensateurs. De même, leur taille détermine le 
comportement dynamique du circuit CC. C’est pourquoi ils sont importants pour la 
modélisation dynamique des systèmes CCHT. 
 
2.4.4 Convertisseurs d’électronique de puissance 
La plupart des systèmes de génération d’énergie exigent l’utilisation de l’électronique de 
puissance pour la conversion et la commande d’énergie électrique. En outre, les circuits 
d’électroniques de puissance peuvent fournir des services supplémentaires pour la stabilité et 
la qualité de l’énergie du réseau. Ainsi, ces systèmes représentent une technologie clé de 
l’avenir, permettant de faire face aux défis des réseaux de distribution d’électricité. 
 
Les convertisseurs sont introduits même dans les installations d’éoliennes dans l’objectif 
d’adhérer la faible vitesse du rotor et la fréquence de réseau. Afin de respecter les normes des 
réseaux électriques, le convertisseur doit assurer le contrôle de la puissance active et réactive, 
le filtrage des harmoniques et des défauts. Aujourd’hui, les convertisseurs à grande échelle 
typiquement utilisées dans les cas des entrainements directs des générateurs synchrones 
(Alepuz et al., 2010), et les générateurs à induction en double alimentation (MADA) (Duan, 
Zhang et Zhang, 2010), sont généralement de type source de tension sous fourme dos-à-dos 





Figure 2.3 Éolienne et système dos-à-dos (CA/CC/CA) 
 
 
2.4.5 Ligne de transmission sous-marine 
Les câbles sous-marins (Figure 2.4) ont des structures complexes consistantes de plusieurs 





Figure 2.4 Câble HVDC en polymère 
Tirée d’ABB (2009) 
 
 
La technologie sous-marine en courant alternatif est bien établie pour des longueurs de ligne 
qui peuvent aller jusqu’à quelques dizaines de kilomètres, même si cette solution est 
actuellement utilisée seulement en cas exceptionnels en raison de son coût très élevé; la 
technologie sous-marine en courant continu est bien établie pour des longues distances. Cette 
technologie est aussi utilisée pour connecter des réseaux électriques à des fréquences 
différentes ou sans synchronisme. 
 
La modélisation des lignes à courant continu a besoin d’une étude détaillée, dans le but de 
définir : 
 
a)      le schéma de la liaison en CC;  
b)      le niveau de tension en CC. 
 
Dans a) et b) le schéma de la liaison en CC et le niveau de tension sont normalement définis 
de façon à : 
•    garantir un niveau de fiabilité en dessus d’un seuil préfixé. Cette évaluation peut être  
   conduite de manière synthétique, en se référant aux taux de défaillance et temps de    
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   réparation typiques des différents éléments qui composent la liaison; 
•    optimiser les coûts d’investissement et les coûts fixes. 
c) la compensation de puissance réactive aux extrémités de la liaison en CC est réalisée 
selon deux étapes : 
 
Première étape : évaluation préalable d’un niveau `` Standard `` de compensation de 
puissance réactive; 
Deuxième étape : calcul du ratio ESCR (Extended Short Circuit Ratio). 
 
ESCR >3, indique un système fort.  
 
d)      le dimensionnement des filtres pour la correction des harmoniques gênées par les  
         convertisseurs; 
e)      l’évaluation du risque de résonnance hypo synchrones; 
         Typiquement, seulement les générateurs, qui sont faiblement connectés au réseau en  
         CA et qui sont situés près d’un convertisseur agissant comme redresseur, pourraient   
         être affectés par les résonnances hypo-synchrones; 
f)      les prestations du système de contrôle aux convertisseurs : 
Dans les liaisons en CC les boucles de contrôle jouent un rôle essentiel pour garantir 
une performance optimale en conditions dynamiques. Au-delà du contrôle du flux de 
puissance, les convertisseurs peuvent aider à régler la fréquence d’un des deux côtés et 
à corriger l’ampleur des oscillations entre les zones; 
g)       des mesures particulières de protection contre l’interaction avec d’autres ouvrages :  
         Dans le cas où la liaison CC est située au voisinage des infrastructures, il est nécessaire 
de prendre en compte les interactions et mettre en place un système de protection. 
 
Note : CR <2 indique un système faible. 
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2.5 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons expliqué les aspects technologiques du système VSC-HVDC, 
ses principales composantes, les principes de fonctionnement de VSC-HVDC et la 
détermination des composantes à modéliser. 
 
Aussi dans ce chapitre nous avons mentionné que le système HVDC a une très bonne 
stabilité, il fait maintenir le synchronisme des activités du réseau en contrôlant 
l’augmentation ou la réduction de puissance ainsi la protection du parc éolien contre la 
propagation de défaut. 
 
 CHAPITRE 3 
 
 
MODÉLISATION DU SYSTÈME VSC-HVDC À DEUX NIVEAUX  
3.1 Introduction 
Avant de commencer à modéliser un système VSC-HVDC, il est essentiel d’avoir une vision 
claire de ses composantes, les principes et de la plage de fonctionnement. Dans ce mémoire, 
nous avons utilisé le système VSC-HVDC, en exploitant ses derniers développements, sa 
capacité de transmission et la plage de puissance élevée. 
 
Le système que nous avons proposé dans ce chapitre est composé d’une source de puissance 
et un bus infini, connecté à une ligne de transmission de haute tension à courant continu, via 
deux convertisseurs VSC et un condensateur de lissage (figure 3.1). 
 
À la fin, les résultats de simulations du système VSC-HVDC à deux niveaux sont présentés 
et mis en comparaison avec les résultats de celle des trois niveaux ainsi l’analyse du système 
lors de la création des défauts. 
 
3.2 Configuration du système 
Le système à deux niveaux est présenté par les deux convertisseurs à base de semi-
conducteur IGBT qui fonctionne comme redresseur et onduleur et vice versa. Ces 
convertisseurs sont reliés par un bus à courant continu. Les systèmes VSC-HVDC peuvent 
augmenter la stabilité de la transmission, réduire les pertes de réseau, stabilise la tension et  
empêcher la propagation des défauts. 
 
Dans ce chapitre, nous avons modélisé et présenté les différents éléments constituant le 
système de conversion et de transport d’énergie. Premièrement, nous modélisons la source de 
puissance par un bus infini. Ensuite, nous modélisons les convertisseurs et les lignes de 
transmissions du système. 
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Enfin, un système de contrôle a été développé pour être adapté et fonctionnel. Le modèle 
présenté dans ce chapitre est un système de deux niveaux à base d’IGBT. 
 














Figure 3.1 Le système VSC-HVDC 
 
 
Dans la fin de ce chapitre, une comparaison des résultats de simulation sera présentée entre 
deux convertisseurs de puissance à deux et trois niveaux. Nous allons présenter aussi notre 
analyse suite à un défaut phase/terre imposé aux systèmes, afin de juger son comportement, 
sa stabilité et sa fiabilité. 
 
3.3 Modélisation des convertisseurs 
Le système de transmission CCHT est basé sur les convertisseurs de puissance qui font la 
conversion de puissance alternative en continu et vice versa (Cheng et al., 2008; Xiaoguang 
et Guangfu, 2006). 
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En effet dans les applications de puissance élevée, nous aimerions utiliser le système de 
conversion à deux niveaux (figure 3.2). Après, nous ferions une comparaison entre celui-ci et 












Figure 3.2 Topologie de deux niveaux avec 6 interrupteurs 
 
 
Cette topologie de deux niveaux est la plus simple à utiliser dans la transmission VSC-
HVDC, et comme la montre la figure 3.2, le convertisseur peut générer seulement deux 
valeurs de tension ( dc+V  ) et ( dc-V ). 
 
Pour bien modéliser le convertisseur, nous avons supposé que la source de puissance est 
définie comme un bus infini qui est caractérisé par une source de tension triphasée et 
équilibrée sv , des résistances de ligne R et des inductances de ligne L. 
Désignons par s_abcv , la tension du côté réseau et par c_abci , le courant sortant du bus infini.  
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s_abcv  : Représente la tension de réseau 
c_abcv       : Tension de ligne 
 
Pour simplifier les équations du bus infini en considérant la transformation de Park qui est 
définie à partir des grandeurs (tension, courant) et les exprimer dans le repère dq selon la 















































(3.3)0ca cb cci i i+ + =
0sa sb scv v v+ + =
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Cette équation signifie que les tensions sont équilibrées, alors la séquence zéro n’existe plus, 





Et pour simplifier le système on suppose que le réseau est triphasé symétrique et équilibré, on 





mV   : L’amplitude maximale de la tension 
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0ca cb ccv v v+ + = (3.5)
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Et la puissance réactive ( sqV 0= ) s’exprime par : 
 
   
 
 
Sachant que sdv  et sqv  sont des tensions de source, di  et qi  sont les courants de lignes, cdv  
et cqv  ce sont les tensions d’entrée du convertisseur, p et q sont les puissances actives et 
réactives respectivement transmissent au réseau, ainsi la tension continue dcV . 
Suivant l’axe dq on trouve que la tension sqv = 0  et s d s m a xv = v  . 
 
En supposant que les pertes dans le redresseur sont nulles et pour un fonctionnement en 
régime permanent, la puissance active au niveau du côté courant alternatif est égale à la 
puissance au niveau du bus CC. 
 
On trouve donc : 
3
2 sd d dc dc
p v i v i= =
 
 
3.3.1 Principe de fonctionnement de convertisseur avec MLI 
Lors de fonctionnement du redresseur de tension, la tension continue garde la valeur de 
référence, en mesurant la tension dcV  et en la comparant avec dc-réfV . L’erreur produite est 
utilisée pour commuter les six interrupteurs à la fermeture et à l’ouverture. Selon la charge et 
3 3( )
2 2sd d sq q sd d
p v i v i v i= + =
3 3( )
2 2sd q sq d sd q





la décharge des condensateurs, le système définit le sens de l’écoulement de puissance et la 
commande MLI fait contrôler la puissance active et la puissance réactive. 
 
3.3.2 PLL (Phase Locked Loop) 
La commande PLL est nécessaire dans le contrôle des convertisseurs. Celle-ci jeu un rôle de 
synchronisation et détecte l’angle θ, elle permet de générer des références de courant. 
Cependant, il existe plusieurs méthodes de PLL (Al Jowder et Ooi, 2003), mais dans notre 
mémoire on utilise l’algorithme PLL sinusoïdal, afin de synchroniser la sortie du 
convertisseur au système et obtenir un facteur de puissance unitaire. 
 
3.3.3 Régulation de courant  
La régulation de courant est mise dans le repère dq qui est associé au régulateur PI. Les 
courants di , qi  sont comparés aux courants de références 
*
di  et 
*
qi . Sachant aussi que 
l’équation suivante est utilisée pour le contrôle des convertisseurs redresseurs/onduleur 
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Sachant que cdV  et cqV  se sont des composantes de la tension cV  du convertisseur dans le 
repère dq, ainsi que les courants cdi  et cqi  sont celle du courant ci  de celui-ci. Donc, la 





( ) [ ( ) ( )]
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* ( )cd sd cd cq dv v Ri Li uω= − + −
* *[ ( ) ( )]d pd cd cd id cd cdu K i i K i i= − + × −
(3.16)
(3.17)
* * *( ) [ ( ) ( )]cd sd cd cq pd cd cd id cd cdv v Ri Li K i i K i iω= − + − − + × −
(3.18)
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Figure 3.3 La régulation de courant de système à deux niveaux 
 
 
























* ( )cd sd cd cq dv v Ri Li uω= − + −
Figure 3.4 La régulation du courant de système à deux niveaux
54 
Le régulateur du courant développé sur la base des équations (3.18) et (3.19) est illustré par 

























3.3.4 Contrôle de tension à CC 
Le but de la régulation de la tension CC est de maintenir la tension continue Vdc constante, de 
la réguler selon sa référence dc-réfV  et de fournir à sa sortie la référence du courant directe 
dans le plan dq. Ensuite, le MLI crée des harmoniques dans le courant circulant dans le 
 
Figure 3.5 La régulation du courant de système à deux niveaux
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système de transmission continu. Ce courant génère l’ondulation de tension continue dont 
l’amplitude dépend de la taille de condensateur à courant continu. 
Si on prend comme hypothèse que les pertes internes de puissance de l’onduleur sont très 
faible, l’écoulement de puissance sera du côté continu de l’onduleur vers le côté alternatif et 





Ces puissances peuvent s’écrire dans les coordonnées dq : 
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Figure 3.6 Régulateur de la tension DC 
 
 
3.3.5 Contrôle du convertisseur (VSC-HVDC) 




















Figure 3.7 Structure de contrôle du convertisseur triphasé (VSC-HVDC) 
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3.4 Système VSC-HVDC à trois niveaux 
3.4.1 Introduction 
Un convertisseur est dit à trois niveaux lorsqu’il génère trois niveaux de tension. Ce 
convertisseur présente deux avantages. D'une part, il permet de limiter les contraintes en 
tension (chaque interrupteur à l’état bloqué, support une fraction plus faible de la pleine 
tension du bus continu). D’autre part, la tension de sortie du convertisseur à trois niveaux 
présente une meilleure qualité (Xie, Xie et Zhang, 2009). 
 
Le fonctionnement de VSC-HVDC à trois niveaux, en modulation de largeur d’impulsion 
permet de supprimer certaines harmoniques et avoir une très bonne qualité de signaux. 
 
3.4.2 Le convertisseur à trois niveaux à point neutre calé (NPC) 
Le convertisseur à trois niveaux à point neutre calé (figure 3.8), largement utilisé dans la 
transmission de grande puissance, permet de générer une tension de trois niveaux qui 
nécessite une bonne répartition des tensions entre les condensateurs. La répartition de la 
tension sur les interrupteurs à l’état bloqué est assurée par les diodes connectées au point 



















Figure 3.8 Système VSC-HVDC à trois niveaux NPC 
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3.4.3 Commande par MLI du convertisseur à trois niveaux 
La commande MLI permet de découper la tension de sortie du convertisseur en une série de 
périodes très faible, et de rapport cyclique variable dans le temps. 
 
3.4.4 Comparaison entre convertisseurs à deux et à trois niveaux 
Le convertisseur à trois niveaux à base de point neutre calé permet d’obtenir des 
performances dynamiques et statiques très avantageuses par rapport au convertisseur à deux 
niveaux, par ailleurs, ses applications sont destinées aux tensions plus élevées et dans le 
domaine d’énergie éolienne. 
 
3.5 Simulation et discussion 
Dans ce chapitre, on se concentre sur l’évolution et la performance du système VSC-HVDC. 
Les résultats des simulations de système VSC-HVDC à deux niveaux sont présentés et 
comparés avec celle de la simulation du système VSC-HVDC à trois niveaux. Le système est 
exposé à un défaut sujet d’analyse. Afin d’analyser le système, nous avons procédé à sa 
simulation par le logiciel MATLAB/Simulink. 
 
3.5.1 Simulation de système VSC-HVDC à deux niveaux 
Dans cette partie, on simule le système VSC-HVDC à deux niveaux (figure 3.1). En outre, la 
commande MLI sinusoïdale a adopté la méthode de MLI sinusoïdale de fréquence 900 Hz et 
une tension continue ( dc réfV =U = 200 KV  ). Deux condensateurs de 65μF  sont reliés avec 
les bornes de deux convertisseurs. Aussi, les câbles CC sont identiques ayant une longueur
75 Km . Les paramètres de circuit RLC par unité de longueur du câble, sont fournis dans le 





Tableau 3.1 Paramètres du câble CC 




Paramètres du câble Valeurs par km 
Résistance 0.0139 ohm 
Inductance 0.159  mH 




Les paramètres de simulation du système VSC-HVDC sont présentés dans le tableau 3.2. 
 




Tension DC 200 kV 
Fréquence 60 Hz 
Fréquence (MLI) 900 Hz 
Tension source 1 (entre phases) 120 kV 
Tension source 2 (entre phases) 120 kV 




























Les résultats de simulations du courant et tension continue sont illustrée par la figure 3.9 des 














































Pour tester la robustesse du contrôleur proportionnel et intégral nous avons injecté un courant 
dans le temps 0.5s Nous avons remarqué à partir de la figure 3.10 qui présente le 
comportement de la tension continue coté redresseur et onduleur, ils arrivent à suivre la 







Figure 3.10 Forme d'onde des deux tensions Vdc1 (redresseur) et Vdc2 (onduleur) 
Système deux niveaux 
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Les figures 3.11 et 3.12 ci-dessous présentent l’écoulement de puissance, ils résultent que les 
contrôleurs fonctionnent correctement et le système VSC-HVDC deux niveaux à des 
























Figure 3.11 État d'écoulement de puissance de VSC2-HVDC 
(Puissance active et réactive du système de deux niveaux) 
 
 
Figure 3.12 Écoulement de puissance de VSC1-HVDC 
(Puissance active et réactive du système de deux niveaux) 
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Le systémes a été simulé en injectant un courant à l’instant 0.5s . Les figures (3.13,3.14,3.15) 




Figure 3.13 Tension et courant de la source du côté redresseur  
(Deux niveaux) 
Figure 3.14 Zoom des signaux de tension et de courant du côté redresseur 
(Deux niveaux) 
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système de deaux niveaux 


































Figure 3.16 Zoom de tension et courant après l’injection du courant 
Système de deux niveaux 
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Pour vérifier que le système au point de raccordement commun respecte la norme standard 
IEEE519 en termes de distorsion harmonique qui est un phénomène périodique et désigne la 
superposition sur l’onde fondamentale et ces multiples, nous avons effectué des mesures de 





























Figure 3.17 Spectre harmonique de tension du réseau 2 
Système de deux niveaux 
 
Figure 3.18 Spectre harmonique du courant de réseau 1 

















Les simulations montrent que le système atteint le régime permanent dans un délai moins de 
0.25 s. Les tensions continues (figures 3.9 et 3.10) du redresseur et de l’onduleur suivent leur 
référence. Les signaux de courant et de tension sont de forme sinusoïdale. Lors de création 
du défaut, la tension alternative n’est pas touchée, le courant atteint un pic double par rapport 
à la valeur nominale, mais il atteint le régime nominal très rapidement et le système se 
stabilise comme le montre le signal de la figure 3.11. 
 
Le taux d’harmoniques de distorsion dans les figures (3.17, 3.18, 3.19), respectivement de 
courant 0.04 % de la source 1, ainsi celle de la tension 0.04 % et courant 4.48 % de la source 
2, ce qui montre qu’on est bien dans la norme IEEE (< à 5%). 
 
3.5.2 Simulation de système VSC-HVDC à trois niveaux (NPC) 
La simulation a été effectuée avec le modèle de réseau présenté dans la figure (3.8). 
Toutefois, les résultats de simulations sont visibles sur les figures (3.20 à 3.24) qui indiquent 
 
Figure 3.19 Spectre harmonique de courant du réseau 2 
Système de deux niveaux 
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que le système est bien régulier grâce aux contrôleurs. Les paramètres du système global sont 





Figure 3.20 Tension continue Vdc1 (côté redresseur) 






Figure 3.21 Tension continue Vdc2 (côté onduleur) 






















Figure 3.22 THD de la tension de source 
Système de trois niveaux 
 
Figure 3.23 Tension de réseau 1 entre phase 
Système de trois niveaux 
 
Figure 3.24 Spectre harmonique du courant de réseau 1 
Système de trois niveaux 
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Les figures (3.20, 3.21, 3.23, 3.24), représentent respectivement la tension de source (1, 2), le 
courant de source (1,2), les tensions continues (1, 2) et les puissances. Les spectres 
harmoniques de courant et tension sont donnés par les figures (3.22, 3.24) qui montrent les 
taux harmoniques de distorsion (THD), 0.02 % pour la source 1 ainsi le THD de tension 




Dans ce chapitre nous avons donné une idée générale sur les deux systèmes VSC -HVDC, 
deux et trois niveaux. Toutes les composantes du système VSC-HVDC sont expliquées, ainsi 
que sa modélisation et son contrôle. 
 
L’évolution rapide de l’électronique de puissance permet de développer le secteur de 
l’énergie électrique. La structure NPC trois niveaux est très utilisée à cause de sa simplicité et 
l’efficacité de la conversion. Cette topologie permet de générer une tension de bonne qualité 
et de réduire les besoins de filtrage. 
 
En effet, l’augmentation du nombre de pulses permet d’améliorer les taux de distorsion de 
tension et courant, ainsi diminuer les pertes, telles que les pulses de la topologie de trois 
niveaux sont supérieures à celles à deux niveaux. 
 
D’une manière générale, plus le nombre de niveaux de tension du convertisseur est grand, 
plus faible sera son taux de distorsion harmonique. La modélisation du système VSC-HVDC 
à trois niveaux (NPC) fera l’objet du chapitre cinq. 
 
 CHAPITRE 4 
 
 
MODÉLISATION ET CONTRÔLE DE L’ÉOLIENNE 
4.1 Introduction 
Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord la structure d’éolienne, la modélisation du 
générateur synchrone. Par la suite, nous allons proposer une éolienne connectée au réseau 
avec la simulation, en utilisant le logiciel MATLAB/ simulink. 
 
4.2 Modélisation de système générateur éolienne  
Le générateur éolien constitué d’une turbine à vitesse variable couplé directement à une 
génératrice synchrone à pôle saillant et raccordé à un système de conversion de puissance 
















Figure 4.1 Structure du générateur éolien 
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Les générateurs synchrones sont les plus utilisés dans la production d’énergie électrique et 
surtout dans l’énergie éolienne dans les dernières années pour les plus grandes puissances, 
sont robustes et efficaces. 
 
De plus, lorsque les générateurs synchrones sont directement connectés au réseau, leurs 
vitesses sont proportionnelles à la fréquence du réseau, ce qui entraîne une fluctuation du 
couple. C’est pourquoi les aérogénérateurs ne sont pas reliés directement au réseau, mais ils 
sont reliés par l’intermédiaire de convertisseurs de puissance. 
 
4.3 Modèle du vent 
Le vent est caractérisé par trois critères : le premier, son comportement moyen qui définit sa 
direction et sa vitesse. Le deuxième caractère est celui des rafales qui perturbent le vent 
moyen. Le troisième critère représente les fluctuations du vent. Sachant que le vent est la 
source d’énergie éolienne, est une source de changement de température et de pression de 
l’air qui se dirige toujours des hautes aux basses pressions. Plusieurs recherches ont été 
effectuées sur la modélisation du vent. Pour les projets d’énergie éolienne (figure 4.2) la 






( )iniv t   : Vitesse initiale du vent, 
( )v t        : Vitesse moyenne, 
( )fv t     : Représente les fluctuations. 
 
 
(4.1)( ) ( ) ( )ini fv t v t v t= +
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Figure 4.2 Schéma synoptique du vent 
 
 
Le mouvement du vent est présenté sur la figure 4.3, où la valeur moyenne de la vitesse du 







Figure 4.3 Vitesse du vent 
 
 
4.3.1 Modèle aérodynamique 
Le vent est à l’origine de l’énergie cinétique qui est proportionnelle à la masse d’air. Le rotor 
transforme cette énergie en énergie mécanique. Le mécanisme de transformation des forces 






Figure 4.4 L'écoulement d'air (Veine de vent) 




4.3.2 Loi de Betz 
Considérons le flux du vent qui va traverser la surface balayée par les pâles est assimilé à un 
tube. 
 
L’éolienne à axe horizontal est représentée par une vitesse en amont ( amont 1V =V  ) de la 
turbine et une vitesse en aval aval 2V =V . La moitié de la somme des deux vitesses est la vitesse 








La masse d’air qui franchise, pendant le temps tΔ , un disque de surface S peut s’écrire sous 








Vmoy : Vitesse moyenne du vent (m/s) 
Δt  : Intervalle du temps (s) 
m  : Masse d’air 
S : Surface balayée (en m2), 
Ρ  : Masse volumique de l’air (Kg/m3), 
 
On considère que la masse d’air en mouvement de densité traverse la surface S des pâles 
pendant une seconde, selon la seconde loi de Newton, la puissance mP  peut s’exprimer par la 








m V VP −=  
 
Où, 
1V  : Vitesse en amont de la turbine (m/s) 
2V  : Vitesse en aval de la turbine (m/s) 
 
En remplaçant m par son expression (équation 4.3) : 
 
2 2
1 2 1 2( ) ( )
2 2m
V V V VP Sρ − +=
 
 
La vitesse V1 non perturbée traverse la surface S sans diminution, elle nous aide à reformuler 










ρ= + −  
 





































P C S Vρ=  
 
Si on représente la caractéristique correspond à l’équation (4.9), on s’aperçoit que le 
coefficient Cp qui caractérise le niveau de rendement d’une turbine. Il présente un maximum 
de 16/27, soit 0.59. Cette limite s’appelle limite de Betz, qui est une limite théorique qui n’est 
jamais atteinte en réalité. Elle fixe la puissance maximale extractible pour une vitesse de vent 
donnée. 
 
Pour décrire la vitesse de fonctionnement d’une éolienne, on utilise la vitesse réduite en 





λ Ω=  
 
Où, 
Ω  : Vitesse angulaire de rotation des pâles (rad/s). 
R  : Le rayon des pâles de l’éolienne (m). 
 
Les coefficients de puissance obtenus selon le type d’éolienne en fonction de la vitesse 
spécifique λ sont présentés dans la figue 4.5 (Frédéric, 2003). 
 
Les courbes de la figure 4.5, montrent que le coefficient Cp pour les turbines à axe horizontal 
est toujours inférieur à la limite de Betz (0.59). Les éoliennes à trois pâles sont les plus 
utilisées, car elles représentent un compromis entre le coût de l’aérogénérateur et les 
vibrations causées par la rotation. Le coefficient de puissance atteint des valeurs élevées et 






Figure 4.5 Coefficient de puissance pour différents types d'éoliennes  
Tirée de Frédéric (2003, p.17) 
 
 
4.4 Modèle de la turbine 
Le modèle de la turbine est basé sur les caractéristiques de la puissance produite. Cette 
turbine transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. La puissance de sortie 
est donnée par l’équation suivante. 
 
2 31/ 2 ( , ) * * * *Pm Cp R Vλ β ρ π=  
 
 
4.4.1 Le coefficient de puissance (Coefficient d’efficacité du transfert 
aérodynamique) 
Le coefficient de puissance représente le rendement aérodynamique. Il indique l’efficacité 
avec laquelle l’éolienne convertit l’énergie du vent en énergie électrique. Sa valeur dépend de 




31 * * *
2vent
P S Vρ=  
 
Avec : 
V                   : La vitesse du vent en m/s 
ρ=1.25 Kg/m3: Masse volumique de l’air, dans les conditions normales au niveau de la mer. 
 
Nous avons modélisé une éolienne de 2 MW pour notre simulation, telle que l’évolution de 
coefficient de la puissance qui s’écrit comme suit : 
 
t u r b i n e
p






 turbineP    : Puissance disponible sur l’arbre 




*turbine p ventP C P=  
 
Et selon la théorie de Betz qui a modélisé le passage de l’air entrant et sortant des pales par 
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Sachant que le couple produit par l’éolienne s’écrit comme suit :  
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Où, 
m e c tu rb in eP = P  
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3 21 * * * * ( )
2 t
R V Cm ec ρ π λΓ =  
  
 
Avec :  
( ) Pt
CC λ λ=  
Où, 
Ct(λ) : le coefficient de couple  
 
4.4.2 Angle de calage (Pitch angle) 
L’angle de calage β est l’angle d’inclinaison des pâles par rapport au vent, elle permet à 
l’éolienne de transmettre le maximum de puissance au réseau. Dès que la vitesse du vent 
augmente, l’angle varie afin de conserver la puissance proche de la puissance nominale. Mais 
quand la vitesse devient très forte, l’angle passe à 900 entrainant l’arrêt de l’éolienne. 
 
Les caractéristiques Cp-lambda, pour différentes valeurs de l’angleβ , sont illustrées ci-



























Figure 4.6 Allure de coefficient de puissance Cp  
( pC (λ)=f(λ,β) ) 
 
 
Le modèle de la turbine est illustré dans la figure 4.7 suivante. Ce modèle à trois entrées : la 








Étant donné que la puissance et la vitesse sont connues, on peut déduire l’expression du 














La modélisation du couple éolien exige la connaissance de la fonction f(u) , qui dépend des 
caractéristiques du Cp et la vitesse d’éolienne. Le modèle du couple développé par la turbine 





Figure 4.8 Modèle éclaté de la turbine éolienne 
 
 
4.4.3 Réducteur de vitesse (Drive Train) 
Dans notre mémoire, nous utilisons le modèle de l’arbre à deux masses pour le modèle de 
train d’entrainement de générateurs figure 4.9 (Muyeen SM, 2009). Sachant que 







Figure 4.9 Modèle de train du système éolien  
(Modèle de l'arbre à deux masses)  
Tirée de Springer (2008) 
 
 
4.4.4 Extraction de la puissance maximale (MPPT) 
On extrait les deux paramètres Cp (max) et λ optimal, puis on les remplace dans l’expression 
mécanique de la turbine.  
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Figure 4.10 Puissance mécanique en fonction de vitesse 
 de rotation du rotor pour différentes vitesses de vent 
 
 
4.5 Modélisation de la machine synchrone 
4.5.1 Introduction 
Dans cette partie, la modélisation et la commande de la machine synchrone sont introduites, 
alors que nous avons consacré la première partie à la modélisation de la machine. L’avantage 
de cette machine est l’élimination des pertes dans le cuivre, grâce à l’élimination du  
bobinage au niveau du rotor, qui est robuste et de grande densité de puissance. La deuxième 
partie consiste à appliquer les lois des commandes obtenues à partir des équations du modèle 
de la machine synchrone, étudié dans la première partie. 
 
4.6 Équations de la machine synchrone 
Le modèle de la machine synchrone est utilisé pour étudier le comportement dynamique et 
l’implantation des lois de commande. 
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Le modèle de Park est utilisé pour faciliter les équations et rendre ainsi les grandeurs 
électriques en grandeurs continues. En plus, cela permet de passer d’un repère à l’autre selon 
les matrices de passages. 
 
4.6.1 Équations de la machine synchrone 
Notre machine étudiée, dans ce mémoire, est composée d’une seule paire de pôles. La figure 
4.11 (Krause et al, 2002) présente les enroulements de cette machine, en considérant l’axe 












Figure 4.11 Machine synchrone triphasée 
 à une seule paire de pôles 
Tirée de Rezkallah, Miloud (2010, p. 40) 
 
 
Selon les phases de la machine, on peut écrire les équations selon (Krause et al, 2002) de la 
tension et des flux dans le repère fixe puis en utilisant la transformation de Park. 
Les enroulements des amortisseurs sont en court-circuit et le schéma électrique de la machine 






Figure 4.12 Schéma électrique de la machine synchrone  
Tirée de Rezkallah, Miloud (2010, p. 41) 
 
 
On présente les équations de flux par la matrice suivante : 
 
 
a aa ab ac aF aD aQ a
b ba bb bc bF bD bQ b
c ca cb cc cF cD cQ c
F Fa Fb Fc FF FD FQ F
D Da Db Dc DF DD DQ D
Q Qa Qb Qc FQ QD QQ Q
L L L L L L i
L L L L L L i
L L L L L L i
L L L L L L i
L L L L L L i
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 Lij (i=a,b,c,F,D,Q; j=a,b,c,F,D,Q) est une self inductance si i=j . Autrement, 
















    
=          
 
Avec : 
aaL           : Matrice de l’inductance stator-stator, 
aRL ; aRL  : Matrice des inductances stator-rotor et rotor-stator, 
RRL           : Matrice de l’inductance rotor-rotor. 
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D’après les équations (4.26;4.27;4.28;4.29), le système n’est pas linéaire. Pour le rendre 
linéaire, on fait une transformation des enroulements statoriques en enroulements 
orthogonaux par la transformation du Park (équation 4.30). Cette transformation permet de 















θ   : L’angle entre l’axe a et l’axe d 
 f  : Représente les grandeurs de la machine (flux, charge électrique, tension, courant) 
ω   : La vitesse angulaire 
 
Pour avoir une synchronisation entre le référentiel et le rotor, on pose mθ=θ  et mω=ω . 
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I : matrice identité (3*3) 
 
Donc, l’équation suivante (4.33) démontre que la composante homopolaire 0λ  est nulle et 










Sachant que l’inductance totale de chaque circuit comporte une inductance de fuite et une 
inductance mutuelle avec chacun des autres circuits de même axe d ou q qui sont 
orthogonaux et n’ont pas de couplage magnétique entre eux. 
 
On suppose que toutes les inductances mutuelles d’un même axe sont égales : 
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Les inductances de chacun des cinq circuits sont données par les équations (4.36), où S 
indique le stator, iL  est l’inductance totale de l’enroulement i, mjL  est l’inductance mutuelle 











En appliquant la transformation de Park sur l’équation (4.29) on trouve : 
 
00 0 0
´ 0 ´ ´0 0 0 ´
abc
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d
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s a b cr r r r= = =  
 
Enfin, on trouve que l’équation (4.38) décrit le comportement électrique de la machine 
synchrone.la figure 4.13, montre le schéma électrique de la machine synchrone à pole saillant 





Figure 4.13 Schéma de la machine synchrone  
à pôle saillant dans le référentiel  
tournant avec le rotor 
 
 
Donc, le couple électromagnétique est donné par l’équation suivante : 
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aaL  , bbL , ccL  : sont les inductances propres pour chaque phase, les autres sont des 
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4.6.2 Modélisation dans le plan dq de la machine 
Suivant la transformation de Park on peut écrire les équations de la tension dqoV  en fonction 
de Vabc  comme suit : 
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D’après l’équation de flux, on trouve : 
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Figure 4.14 Schéma électrique équivalent de la machine  
suivant l'axe d et q 
 
 
4.7 Commande de la machine synchrone 
La commande de la machine se base sur la modulation en largeur d’impulsions (MLI), et les 




4.7.1 Modulation MLI  
La modulation de largeur d’impulsion (MLI), est une méthode de pilotage pour les 
convertisseurs d’énergie. Cette méthode a des avantages sur les performances de la machine, 
sur les pertes dans l’onduleur, sur le bruit et même sur les surtensions. 
 
4.7.2 Contrôle de la machine synchrone 
La machine synchrone standard a besoin d’une tension d’excitation (figure 4.15). Cette 
tension est nécessaire pour le démarrage de la machine, en utilisant pour cela deux entrées : 
le flux et la vitesse mesurée du rotor avec un contrôleur pour nous donner la tension fV (V)  













Figure 4.15 Régulation de la vitesse et l'excitation de générateur 
 
 
Afin de réguler la tension et la puissance réactive de la MS, le bloc ci-dessous (figure 4.16) 





Figure 4.16 Le bloc de la loi de commande de la machine synchrone 
Modifié du modèle d'origine au simpower (simulink) 
Tirée de MATLAB (2009) 
 
 
4.8 Résultats de simulation 
Le fonctionnement de l’éolienne a été simulé sous le logiciel MATLAB/Simulink. En 
utilisant les paramètres de la machine Voir Annexe I, Tableau-A II-2. 
 
Cette éolienne de 2 MW de la puissance est raccordée à un réseau de 25 KV par 
l’intermédiaire d’un transformateur élévateur et une lige de 2 km. Cette éolienne est 
composée par un générateur synchrone connecté au redresseur à diodes triphasé, un 
convertisseur (IGBT) continu/continu et un convertisseur (IGBT) CC/CA (modélisé par des 



























Figure 4.17 Résultats de simulation (a) et zoom (b) de la tension de source, 
 courant de source, puissance active et réactive, la vitesse du rotor, 






                                                                          b) 
 
 
Figure 4.18 Les tensions et courants (coté éoliennes) a) Vabc et Iabc b) Zoom dans 















Figure 4.21 Spectre harmonique de la tension de réseau 
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La figure 4.18, montre l’évolution de la puissance active et réactive de la génératrice. La 
figure présente l’allure de la vitesse (15 m/s), ce qui explique une bonne régulation de 
vitesse. La consigne de puissance réactive est maintenue à zéro afin d’assurer un facteur de 
puissance unitaire. 
 
On remarque que : l’éolienne extrait le maximum d’énergie du vent, la puissance active 
atteint la référence de 2 MW et à la fin, la tension et le courant sont purement sinusoïdaux et 
en opposition de phase ce qui correspond à un bon facteur de puissance. 
 
4.9 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté des modèles mathématiques des différents éléments 
constitués la source d’énergie éolienne y compris le vent et la machine synchrone. Le bloc 
source a été testé sous l’environnement MATLAB/Simulink. Les résultats obtenus montrent 
le bon fonctionnement de cette simulation. 
 
Après la validation du système éolien, nous avons utilisé ce modèle dans le prochain 
chapitre. 
 
 CHAPITRE 5 
 
 
MODÉLISATION ET CONTRÔLE DE VSC-HVDC 
5.1 Introduction 
L’intégration des convertisseurs au niveau de réseau haute tension à courant continu joue un 
rôle très important au niveau de l’amélioration du rendement des convertisseurs de 
puissances, la diminution des harmoniques et la minimisation de la puissance réactive. 
L’objectif principal de notre travail est de concevoir un convertisseur triphasé qui assure un 
rendement élevé (Spahic et Balzer, 2007). Le choix du convertisseur tris-phrasé à trois 
nivaux à point neutre calé a été pondéré, puisqu’il accorde une meilleure utilisation dans le 
transport d’énergie. Ce choix nécessite une stratégie de contrôle assez avancée du 
convertisseur à trois niveaux (NPC) basée sur un système de transmission VSC-HVDC. 
 
5.2 Composants de VSC-HVDC offshore 
La figure 5.1 (Kong et Zhang, 2011), présente en système complet le VSC-HVDC où la 
source d’énergie primaire est un parc éolien offshore constitué par plusieurs éoliennes ayant 
des génératrices synchrones à pôle saillant. Cette partie est déjà présentée dans le chapitre 
quatre. Le réseau alternatif du parc éolien offshore est connecté au convertisseur à travers un 
transformateur. Dans le coté transmission CC, les câbles CC et les condensateurs sont 
présentés avec la liaison au neutre. Chaque système de conversion dans les deux cotés est 
situé dans un bâtiment, la première station est dans la mer, la deuxième dans le côté terrestre. 
Dans le côté de réseau alternatif, le filtre, le transformateur et le réseau sont présentés. Dans 
la figure 5.1, tous les éléments sont affichés sauf le système de refroidissement des 




















Figure 5.1 Éolienne offshore avec système de transmission VSC-HVDC 
 
 
5.2.1 Éolienne offshore 
Le parc éolien contient 50 éoliennes avec une puissance nominale de sortie de 100 MW et 
chaque éolienne produit 2 MW. L’éolienne se compose d’un générateur synchrone connecté 
à un redresseur à diodes. Le système de conversion (VSC), à base d’IGBT coté éolienne, est 
représenté par des générateurs de source de tension qui est la même chose pour les 
convertisseurs CC/CC. Ce modèle permet d’utiliser des pas de temps plus grands (50 
microsecondes). Cette technologie permet d’extraire le maximum d’énergie du vent pour les 
faibles vitesses de vent en optimisant la vitesse de la turbine et en minimisant les contraintes 
mécaniques lors de rafales de vent. Le système de commande du convertisseur CC/CC est 





La réactance est un élément inductif principal avec une faible résistance insérée entre la 
source primaire et le convertisseur de puissance (redresseur). Leur taille détermine le 




Le transformateur est constitué de plusieurs bobines avec un circuit magnétique qui sert à 
élever ou abaisser le niveau de tension d’une source d’énergie électrique. Dans notre cas le 
transformateur de puissance utilisé dans les deux stations de transmission abaisseuse cotée 
réseau et élévateur coté éolien, il interface les bornes alternatives de VSC au réseau alternatif 
et fournit une isolation électrique et fonctionne ainsi comme un filtre. 
 
5.2.4 Filtre 
Le filtre est introduit entre le convertisseur (onduleur) et le réseau, afin de réduire 
l’ondulation de commutation due à la haute fréquence des interrupteurs IGBT, utilisés dans la 
conversion d’énergie. 
 
5.2.5 Condensateurs à CC 
Les condensateurs à CC sont des éléments actifs très importants dans le système VSC-
HVDC. Ils fournissent la tension CC du côté convertisseur et stockent l’énergie électrique. 
Leur taille détermine le comportement dynamique du bus CC. 
 
5.2.6 Câble à CC 
Les câbles à CC sous-marins sont des éléments principaux pour la transmission VSC-HVDC 
et font face aux exigences environnementales. Ils sont blindés avec des fils en acier galvanisé 
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pour supporter les chocs mécaniques et ils possèdent aussi un niveau d’isolement très élevé 
afin de rester intact du risque d’oxydation par l’eau et par l’humidité. La longueur du câble à 
CC sous-marin utilisé dans notre travail de recherche est 75 km.  
 
5.3 Topologie proposée 
Afin d’atteindre nos objectifs fixés en premier chapitre, la topologie montrée dans la figure 
5.2 est celle que nous avons choisi. Elle présente le convertisseur à trois niveaux à point 
neutre calé (NPC, Neutral-Point- Clamped). Cette topologie a eu (n-1) des condensateurs sur 












5.4 Avantage et principe de fonctionnement du convertisseur PNC (NPC) 
 
L’avantage de ce convertisseur se manifeste dans ses interrupteurs de puissance qui sont mis 
en série afin de réduire la tension à leurs bornes, ainsi une meilleure performance due à la 
faible résistance et à une grande vitesse de commutation. 
Cette topologie permet aussi de garder la tension de sortie régulée même si on actionne des 
charges déséquilibrées. Elle peut donc minimiser les fluctuations de tension du bus continu. 
 
5.4.1 Rôle du point neutre 
Le principe du point neutre est de connecter le neutre de la source au point milieu capacitif 
CC. Ce point neutre sera compensé par MLI et le sens du courant sera obtenu par le courant 
de sortie de chaque phase. Il sert à évacuer le courant libre 0i  (homopolaire). 
 
5.4.2 Technique de modulation MLI (PWM) 
Dans notre mémoire, nous utilisons la technique de modulation de largeur d’impulsion (MLI) 
à trois niveaux qui permet de générer un signal de fréquence fixe et un rapport cyclique 
variable. Le MLI augmente aussi le taux de l’utilité de la tension continue. Cette MLI 







Principalement le MLI contrôle la tension de sortie et réduire les harmoniques de tension. Ce 

























Figure 5.3 Signal de MLI à trois niveaux 
 
 
5.4.3 Application de MLI sur les convertisseurs 
La commande MLI est adoptée pour contrôler les deux convertisseurs et elle assure leur 
dissymétrie spécifique. 
 
Pour définir les séquences de fonctionnement du convertisseur, on prend comme exemple le 








































Figure 5.4 Schéma simplifié du redresseur triphasé à trois niveaux 
 
 
«Si » interrupteurs de bras «i» 
En considérant le bras 1, S1 
Peut prendre 3 états : 
 
S1=1 
D11 et D12 sont passants si ia sup 0 ou T11 et T12 sont passants si i1 inf 0 
S1=0 D2 et T13 sont passant si ia sup 0 ou D1 et T12 sont passants si i1 inf 0 
S1= -1 T13 et T14 sont passants si ia sup 0 ou D13 et D14 sont passants si i1 inf 0 
 
Cette résultat signifie que :  





• 0 indique qu’A et/ou B et /ou C sont connectés à 0 





La méthode MLI est la plus adéquate à implanter au redresseur pour que ce dernier puisse 
avoir des meilleures performances. 
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5.5 Modélisation du redresseur 
Premièrement, on modélise le convertisseur dans le repère (abc) puis nous appliquons sur ce 
modèle la transformation abc/dq pour des raisons de simplification et de la réduction des 
équations d’état. Pour cela nous nous basons sur la thèse (Yacoubi,Loubna .2004,68p).  
  
5.5.1 Modélisation du redresseur dans le repère (abc) 
Nous avons modélisé le système de la figure 5.2, en réduisant les équations d’états du 
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L est l’inductance de ligne et (ia, ib, ic) et (vsa, vsb, vsc) sont respectivement les courants et 
tensions de ligne. 
 





A A N O N
B B N O N















Supposons que le système triphasé est équilibré, nous pouvons écrire que : 
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Dans l’état de commutation des interrupteurs, on utilise les fonctions fi qui peut prendre les 
valeurs suivantes (1/2, 0,-1/2). 
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Ce qui donne  
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Les trois équations se sont les équations de redresseur côté alternatif. Par contre, les 
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5.5.2 Modélisation de circuit à CC 
Le circuit à courant continu du système VSC-HVDC est composé des condensateurs de 
puissance et un câble à courant continu. La figure 5.5 (Weixing Lu.2003, 31p), représente les 
deux côtés continus des stations VSC-HVDC et deux câbles de tension continuent. Le 



































Figure 5.5 Modèle de circuit à courant continu du système VSC-HVDC 
 
 
5.6 Contrôle du système 
Trouver une nouvelle stratégie de contrôle de système VSC-HVDC est une action de 
recherche dans les dernières années en raison du développement de la génération d’énergie 
électrique des parcs éoliens. Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature : 
 
Le modèle de contrôle interne, un contrôle stratégique et un contrôle de ligne de VSC-HVDC 
et CA. L’amélioration de la performance du système VSC -HVDC offshore est un résultat 
des stratégies de contrôle innovantes, telle que la stratégie utilisée dans notre mémoire pour 
commander le système, en respectant toutes les normes de l’installation. 
 
5.6.1 Conception du régulateur de courant 
Le contrôleur de courant interne est utilisé selon les références synchrones dq, vu que leurs 
structures sont associées aux régulateurs PI. Ainsi, l’amélioration de performance de ces 
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régulateurs est basée sur le modèle de couplage croisé. La structure du régulateur de courant 













Figure 5.6 Bloc-diagramme du convertisseur 
 
 
L’équation du système s’écrit comme suit : 
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Les cordonnées des courants et des tensions qui sont présentées dans le repère abc sont 


















































2 2 2cos( ) sin( ) 1
3 3 3







    
= − −   + + 
 
 




0 0 0 0
1 ( )dq dq Sdq Cdq dq
di R dPi v v P I
dt L L dt
−
= − + − −  
 
 









cd cd sd cd cd
cq cq sq cq cq
i i v v iR LdL
i i v v iR Ldt
ω
ω
         −   







c di ; c qi  : courants de ligne  
sdv  ; sqv     : tensions de source  
cdv ; cqv    : tensions cotées convertisseur 
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À partir de ces équations, on peut réaliser la commande de découplage. La figure 5.7, montre 





























Figure 5.7 La structure du régulateur de courant suivant le plan dq 
 
 
5.6.2 Régulateur de tension CC 
L’objectif du régulateur PI de tension CC est de réguler la tension CC à sa valeur de 
référence et fournir, à la sortie, la valeur de référence du courant réactif. Le régulateur de 
tension est exprimé comme suit : 
 
* ( )( * )Idc p dc dc
Ki K V V
s




Où, Kp est le gain proportionnel qui assure la stabilité des variables commandées, alors que  
le gain intégral (KI) annule l’erreur statique et assure une poursuite parfaite entre les mesures 
et les références. 
 










Figure 5.8 Schéma de régulateur de tension continue 
 
 
5.6.3 Boucle de régulation de la tension CC 
La fonction de contrôle du convertisseur coté offshore est de transmettre la puissance active 
générée par le parc éolien et de maintenir la tension alternative dans le parc éolien. La 
puissance active peut être modélisée par la référence de la puissance active qui est inspirée de 
la puissance générée par le parc éolien. La puissance active et réactive sont données par les 
équations suivantes. 
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Alors, la régulation par un PI fait maintenir la tension continue à son niveau souhaité. La 
structure du contrôle et régulation est présentée sur la figure 5.9 (Nguyen, Rudion et 















Figure 5.9 Contrôleur PI de la tension continue 
 
 
5.6.4 Modélisation de filtre LCL 
Le filtre de troisième ordre LCL (Yang et al., 2009) peut supprimer les ondulations de 
fréquences de commutation, le circuit de filtre triphasé LCL peut être modélisé est présenté 





Figure 5.10 Schéma diagramme de filtre 
 
 
Le modèle mathématique de filtre triphasé est modélisé à l’aide des équations suivantes. 









i i ic k p c c k k= −  
 
Où, 
fC     : La capacité de filtre 
 R     : La résistance de ligne 
 L      : L’inductance de ligne  
Kv     : Tension de phase 
 Ki   : Courant traversant le filtre 
 cKi    : Le courant du condensateur 




D’après le modèle mathématique de la littérature du filtre au-dessus en appliquant la 
transformation de Park dq on trouve les équations : 
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Donc, on peut trouver les équations suivantes : 
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Où, 0ω et R e sω sont respectivement la fréquence antirésonance et la fréquence de  
résonance. 
 













5.6.5  Bloc de commande de convertisseur VSC (redresseur) 
La figure 5.11, nous présente une structure détaillée de la commande du convertisseur VSC-
HVDC (redresseur). Elle peut être décomposée en deux parties : une permet de générer les 
grandeurs de référence des courants directs i*cd et l’autre génère le courant de référence en 
quadrature i*cq. 
 
La puissance de référence générée par le parc éolien est divisé la tension côté convertisseur 
pour générer le courant direct. Un contrôleur PI3 permet d’annuler l’erreur entre la référence 
du courant i*cd et le courant mesurer icd . 
 
Pour la régulation du réactif, un contrôleur PI2 permet de générer le signal de référence du 
courant i*cq, un deuxième contrôleur permet de générer la tension de référence en quadrature. 
A la sortie des deux contrôleurs, nous avons respectivement la tension de commande direct 


























5.6.6 Bloc de commande de convertisseur VSC (onduleur) 
Le convertisseur coté réseau (onduleur) a pour but de maintenir la tension continue aux 
bornes du convertisseur à une valeur constante. 
 
Le régulateur de tension continu PI permet de générer le courant de référence direct i*cd, La 
seconde régulation PI1 permet de générer la tension de référence. À la sortie, on trouve les 





























5.7 Transmission Multi-terminal CC 
Le système VSC-HVDC (CCMT) étudié dans notre mémoire (figure 5.43), est composé de 
deux parcs éoliens reliés entre eux par une liaison continue-continue (Bresesti et al., 2007), 
c’est une topologie parmi plusieurs autres, pour le raccordement de système CCHT aux parcs 
éoliens qui ont été proposés dans les dernières années, cette liaison fait accroitre la flexibilité 
et la fiabilité des systèmes de transmission vers le réseau. Les caractéristiques de tension et 
l’écoulement de puissance du système multi-terminal sont présentés à la fin de ce chapitre. 
 
 
Figure 5.12 Schéma de commande de convertisseur VSC-HVDC (Onduleur) 
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5.8 Simulation et analyse 
Cette partie se concentre sur l’évaluation de la robustesse et la performance de système VSC-
HVDC, au cours de son état d’équilibre et son état dynamique, ainsi la variation et 
l’écoulement de puissance en utilisant la simulation par le logiciel MATLAB/Simulink. 
 
Le tableau et la figure 5.1, présentent les paramètres et le modèle complet, le parc éolien de 
100 MW composés de 50 éoliennes chacune de 2 MW et le système VSC-HVDC à trois 
niveaux point neutres calés à base d’IGBT pour la transmission, qui est synchronisée, afin de 
maintenir la fréquence constante. Le tableau 5.1 présente les paramètres du système VSC-
HVDC offshore qui est simulé avec un pas de temps de 2 ms en observant la réponse globale 
du système au démarrage et les changements majeurs au cours de défauts.  
 
 
Tableau 5.1 Paramètres du système VSC-HVDC 
 
Paramètres du système VSC-HVDC 
Tension nominale CA 100 kV 
Résistance côté convertisseur 0.05 Ω 
Inductance côté convertisseur 0.0265 H 
Tension continue 200 kV 
Capacité CC 65 µF 
Puissance nominale 100 MW 
Fréquence de commutation 1260 Hz 
Fréquence nominale 60 Hz 
Résistance de bus continu 0.0139 Ω/Km 
Inductance de bus continu 0.159 mH/Km 
Capacité de bus continu 0.231 µF/Km 
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5.8.1 Réponse dynamique et en régime permanent 
Les formes d’ondes montrées dans la figure 5.13, représentent la tension Vs (pu), le courant 
is (pu), la puissance active (MW) et réactive (Mvar), la tension Vdc(V), la vitesse wr (pu), la 























Figure 5.13 Résultats de simulation (a) du parc éolien et zoom (b) de (tension de 
source,courant de source,puissance active et réactive, tension CC, 



































Figure 5.14 Tension de sortie du parc éolien Vabc2(a) et zoom  
















Les résultats de simulations dans la figure 5.13, démontrent que le parc éolien fournit 
l’énergie demandée de 100 MW, une tension continue bien régulée 1100V continue et des 
signaux de tension et courant sinusoïdaux, en opposition de phase comme la montre la figure 
5.14. 
 
5.8.2 Défaut au système de transmission à courant continu 
En appliquant un défaut de court-circuit à l’instant t= 2s à 2.1s au niveau de la ligne de 
transmission continue, nous constatons les résultats suivants : 
 








































































Figure 5.20 Les tensions (Vabcr) et les courants (Iabcr) côté redresseur 











Figure 5.21 Les tensions (Vabcr) et courants coté redresseur 
















































Figure 5.29 Les tensions (Vabc) et les courants (Iabc) côté réseau  












Figure 5.30 Les tensions (Vabc.rés) et les courants (Iabc.rés) côté réseau  

















































Figure 5.34 Spectre harmonique de la tension du réseau 
 
Figure 5.35 Spectre harmonique du courant de réseau 
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Les résultats des simulations présentées dans les figures montrent que le système atteint l’état 
stationnaire rapidement et les condensateurs à courant continu s’influencent sur la réponse 
dynamique et l’ondulation de tension sur le bus CC. 
 
Pendant le défaut crée au niveau de la ligne de transmission entre t=2s à 2.1s la tension de 
bus continu est rendu instable dans cette courte période, mais elle se stabilise après 
disposition du défaut. Les deux tensions dcV 1 et dcV 2  sont tout à fait égales, ce qui met en 
évidence la performance et l’efficacité de la régulation. Nous remarquons que le défaut se 
propage dans les deux côtés du système VSC-HVDC et notons son influence aussi sur le parc 
éolien sauf que la tension de la source éolienne n’est pas touchée. 
 
Le courant continu de retour a eu une augmentation et un pic supérieurs à 2 fois celui du 
fonctionnement normal. 
 















Figure 5.36 Schéma de multi-terminal VSC-HVDC offshore 
144 
Dans cette partie, nous avons étudié le fonctionnement du système VSC-CCMT, pour la 
connexion de parcs éoliens offshore, avec le réseau électrique, sachant que les convertisseurs 
connectés à des parcs éoliens fonctionnent comme des redresseurs et les convertisseurs 
connectés au réseau terrestre fonctionnent comme des onduleurs. La topologie entre plusieurs 
terminaux est étudiée par Keliang Zhou (Keliang et al., 2008) qui développe une stratégie de 
contrôle qui améliore la qualité et stabilité du réseau .Dans notre mémoire, nous avons utilisé 
la topologie (figure 5.36), qui représente le système VSC-HVDC multi-terminal, composé de 
deux parcs éoliens reliés entre eux par la liaison CC pour augmenter la fiabilité et la 





























Figure 5.38 Tension côté d'onduleur entre phase 
 






























Figure 5.40 Tension continue côté d'onduleur 
 
































Figure 5.42 Puissance réactive côté d'éolienne 
 
Figure 5.43 Puissance active côté réseau 
 
Figure 5.44 Puissance réactive coté réseau 
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Le système multi-terminal de VSC-HVDC de la figure 5.36, est développé dans 
MATLAB/Simulink, pour démontrer la validité du régime proposé, la stabilité du système 
ainsi que la qualité de l’alimentation. 
 
D’après la simulation, les figures (5.37-5.38) montrent les trois niveaux de système VSC-
HVDC. Les résultats de simulation montrent qu’il y a une bonne tendance de la tension Vdc à 
s’aligner avec la référence, suivant les figures (5.39, 5.40). Ainsi, les tensions cotées 
continues de redresseur et onduleur sont bien alignées à 200 KV et le système atteint le 
régime permanent à l’instant t=1.6s, avec un bon écoulement de puissance. 
 
5.9 Conclusion 
Ce chapitre présente une vue globale du système VSC-HVDC offshore et ses performances, 
le fonctionnement dans l’état dynamique et permanent, ainsi que son comportement au cours 
du défaut dans le système de transmission à CC. 
 
Les résultats des simulations obtenus montrent le bon fonctionnement de notre système ainsi 
la robustesse de notre contrôleur adapté. Les formes d’ondes des grandeurs électriques, entre 
autres, la tension, le courant, la puissance active et réactive, le courant et la tension continue, 
sont présentées et analysées au cours de l’apparition de défaut et d’analyse du comportement 
de la transmission du système VSC-HVDC offshore. 
 
Les résultats de simulation prouvent que notre commande de contrôle de puissance proposée 
rend le système, VSC-HVDC, efficace avec une meilleure qualité, tels que les faibles taux 
d’harmoniques et un facteur de puissance élevé. 
 
 CONCLUSION GENERALE 
 
L’augmentation en besoin de l’énergie électrique à base des éoliennes offshore, sa libération 
et sa mondialisation, exigeant un développement du système VSC-HVDC dans les dernières 
décennies a suscité un intérêt énorme dans la recherche. 
 
Dans notre mémoire, nous avons utilisé le système VSC-HVDC offshore à base d’IGBT à 
trois niveaux point neutre calé (NPC) et MLI (PWM), ce qui rend le contrôle des grandeurs 
de sortie du convertisseur plus facile. Cette flexibilité, de contrôle, permet d’avoir un certain 
nombre d’avantages du système VSC-HVDC offshore. Afin d’utiliser pleinement la capacité 
des VSC-HVDC, le contrôle de la puissance et de la tension de bus continu a été utilisé en 
augmentant la performance et le rendement du système. L’utilisation de synchronisation 
entre le parc éolien et le système de transmission VSC-HVDC rend le système efficace et 
améliore les signaux au cours de la transmission. 
 
Les principales contributions de ce mémoire sont les suivantes : 
 
• développement d’un modèle détaillé du système VSC-HVDC à trois niveaux avec 
utilisation des autres systèmes de modulation; 
• conception et mise en œuvre du système de transmission VSC-HVDC connecté aux deux 
réseaux, l’un infini et l’autre privé, afin de comprendre leur comportement fonctionnel 
dans l’état dynamique, transitoire et de défaut. 
 
Les résultats des simulations du système VSC-HVDC avec une stratégie de contrôle simple 
et efficace montrent le bon fonctionnement du système, durant toutes les phases 
opérationnelles. Nous constatons ainsi que : 
 
• le système à une réponse rapide; 
• les puissances actives et réactives dans les deux côtés du système peuvent être contrôlées 
indépendamment; 
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• la tension continue varie brusquement et elle dépend de la quantité de débit de la 
puissance active; 
• pendant le défaut, une certaine oscillation apparaît sur les tensions et sur les courants, 
mais le système se stabilise rapidement après la disparition du défaut; 
• l’application de défaut, de pôle positif de la liaison CC, montre que les condensateurs CC 
jouent un rôle important pendant le défaut sur le système de la transmission et la capacité 
de fournir les tensions nécessaires pour la stabilisation du système. 
 
En fin pour les futurs travaux, on suggère : 
 
• d’adopter un dispositif de contrôle commandé à distance en temps réel pour améliorer le 
système et éviter les imprévues en cas de défauts; 
• d’utiliser le multi-terminal du système VSC-HVDC; 
• alimenter le système VSC-HVDC par les parcs éoliens et solaires; 
• utiliser la topologie de cinq niveaux et la comparer avec celle de trois niveaux. 
 
 ANNEXE I 
 
 
 PARAMETRES DE LA GÉNÉRATRICE ET DE LA TURBINE ÉOLIENNE  
 
Tableau -A I-1 Paramètres du générateur synchrone 
 
 
Les paramètres du générateur synchrone 
Puissance nominale 2 MW 
Tension nominale 730 V 
Fréquence nominale 60 Hz 
Résistance Rs 0.006 pu 
Constante d’inertie H(s) 0.62 
Facteur de friction F 0.01 pu 
Nombre pair de pôles P 1 
Masse volumique de l’air 1.225 Kg.m-3 
 
 
Tableau -A I-2 Paramètres des réactances de la machine synchrone en pu 
 
 









 ANNEXE II 
 
 
PARAMÉTRES DE SYSTÈME VSC-HVDC OFFSHORE  
 
Tableau -A II -1 Paramètres de système VSC-HVDC 
 
 
Paramètres de système Valeur 
La puissance nominale 100 MW 
La tension primaire de T1 25 KV 
La tension secondaire de T1 100 KV 
La tension primaire de T2 80 KV 
La tension secondaire de T2 100 KV 
La fréquence 60 Hz 
Tension DC ±100 KV 
Longueur de câble DC 75 km 
L’impédance de câble DC 0.159 mH/Km 
La résistance de câble DC 0.0139 Ω/Km 
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